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Sammanfattning 
 

Motala kommun har planer på att utvidga utbyggnadsetappen för bostäder inom Norra 
Bråstorp i Motala kommun. Tidigare undersökningar inom planområdet och i nära 
anslutning till brandövningsplatsen Smedsby har visat på halter av PFAS-ämnen som 
överstiger preliminära riktvärden både i grund- och ytvatten samt även i jord. Dessa 
undersökningar visar också att det sker en spridning av PFAS från brandövningsplatsen.  

Sweco har fått i uppdrag av Motala kommun att genomföra fördjupade miljötekniska 
markundersökningar inom Smedsby brandövningsplats och Norra Bråstorp planområde 
samt att genomföra riskbedömning och åtgärdsutredning med avseende på PFAS-
föroreningarna.  

Resultaten från jordprovtagning visar att det inom brandövningsplatsen förekommer 
PFAS-halter i jord över det preliminära riktvärdet för MKM inom flertalet delområden, 
främst i anslutning till betongplattan för skumövning och i området där övning av 
släckning av bilbrand samt extern utbildning sker. Halter över MKM förekommer ner till 
åtminstone 3 meters djup inom delar av brandövningsplatsen. Resultat av ytlig 
jordprovtagning i skogsområdet sydost om brandövningsplatsen indikerar också att det 
förekommer ett andra källområde där.  

Föroreningssituationen i grundvatten är koncentrerad till brandövningsplatsens centrala 
delar. De högsta halterna har uppmätts i anslutning till betongplatta för skumövning, 
övningsplats för bilbrand samt anläggningar för intern och extern övning. Vid 
skumsläckning i containrarna för brandövning har skum läckt ut genom fönster, dörrar 
och andra luckor men några höga halter har inte uppmätts i jordprover utanför 
containrarna. Det är därför troligt att en stor andel av brandskummet trängt rakt ner under 
anläggningen. Detta antagande stöds också av att bland de högsta halterna i grundvatten 
uppmätts nedströms anläggningen för. De höga PFAS-halterna i grundvatten inom 
brandövningsplatsen sprids nedströms till planområdet. Det påträffade andra källområdet 
i jord i planområdet återspeglas inte i samma utsträckning i grundvatten vilket skulle 
kunna tyda på att föroreningen i skogsområdet är mer begränsad i djupled.  

Inga halter av PFAS över laboratoriets rapporteringsgräns kunde påvisas i något av de 
två ytvattenproverna som tagits vid ett enstala tillfälle vid aktuell undersökning. Tidigare 
undersökning under 2020 har dock påvisat påverkan på ytvattnet vilket troligen har sin 
orsakt främst i den påvisade PFAS-föroreningen i jord söder om brandövningsplatsen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Motala kommun har planer på att utvidga utbyggnadsetappen för bostäder inom Norra 
Bråstorp i Motala kommun. Aktuellt planområde är ca 45 hektar och delar av området 
planeras att bebyggas med villor, småhus och flerbostadshus. Tidigare undersökningar 
inom planområdet och i nära anslutning till brandövningsplatsen Smedsby har visat på 
halter av PFAS-ämnen som överstiger preliminära riktvärden både i grund- och ytvatten 
samt även i jord. Dessa undersökningar visar också att det sker en spridning av PFAS 
från brandövningsplatsen, men något källområde för PFAS har i tidigare undersökningar 
ännu inte identifierats.  

I samband med planarbetet aktualiserades behovet av att utreda källan till PFAS-
förorening samt att genomföra riskbedömning och åtgärdsutredning med avseende på 
PFAS. Inför de aktuella undersökningarna bedömdes det som sannolikt att förekomsten 
av PFAS hade sitt ursprung inom brandövningsplatsen men det fanns oklarheter i form av 
föroreningsnivåer av PFAS i jord och grundvatten, föroreningsfördelning inom 
brandövningsområdet samt avseende grundvattnets spridningsförhållanden. 

Genomförda undersökningar har baserats på Swecos provtagningsplaner för steg 1 
daterade 2020-09-01 (planområde) respektive 2020-08-21 med tillägg 2020-10-30 
(brandövningsplatsen) samt reviderad provpunktsritning inför steg 2, daterad 2020-10-30. 
Provtagningsplaner har godkänts av tillsynsmyndighet och revidering inför steg 2 har 
stämts av med beställare och tillsynsmyndighet inför genomförandet.  

1.2 Uppdrag och syfte 
Sweco har fått i uppdrag av Motala Kommun att genomföra fördjupade miljötekniska 
markundersökningar inom Smedsby brandövningsplats samt Norra Bråstorp planområde. 
Syftet med aktuella undersökningar och utredningar är följande: 

• att erhålla underlag för att bedöma föroreningssituation med avseende på främst 
PFAS i jord och grundvatten.  

• att med underlaget om föroreningssituationen genomföra riskbedömning och 
åtgärdsutredning med syfte att undersöka risker för människor, djur och miljön 
samt utreda eventuellt åtgärdsbehov och åtgärdsalternativ. 

1.3 Uppdragsorganisation 
Beställare är Motala kommun där Marie Nyström är kontaktperson.  

Uppdragsledare hos Sweco är Martin Fransson, Björn Erhagen är biträdande 
uppdragsledare. Handläggare är Martin Fransson, Björn Erhagen och Erika Schedin. 
Fältprovtagning har utförts av Axel Blomgren, Hilda Björn, Therese Kronstrand och Simon 
Klintefors. Fältgeotekniker har varit Hans-Olov Back och Magnus Magnusson. 
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Kvalitetsgranskare i projektet är Anna Paulsson och Louise Johansson. Expertstöd 
gällande PFAS och riskbedömning är Niklas Törneman och Matilda Johansson. 

2 Objektsbeskrivning 

2.1 Lokalisering 
Brandövningsplatsen vid Smedsby ligger i norra delen av området Bråstorp i Motala 
kommun, se Figur 1 och Figur 2. Direkt söder om brandövningsplatsen pågår 
detaljplanearbete för ett område (Norra Bråstorp) där det planeras att byggas bostäder. 

 
Figur 1. Översiktskarta över Motala. Brandövningsplats och detaljplaneområde är ungefärligt 
markerade med en röd ring. © Lantmäteriet. 

Planområdets storlek är ca 45 hektar och utgörs i dagsläget mestadels av skogsmark och 
grönområden, se Figur 2. Brandövningsplatsen har en yta som är ca 1,5 hektar. 
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Figur 2. Översiktskarta över området Norra Bråstorp i Motala. Svart markering visar planområde. 
Röd markering visar brandövningsplatsen. © Lantmäteriet. 

2.2 Tidigare utredningar 
Enligt erhållet material från bl.a. Motala kommun samt Länsstyrelsens EBH-stöd har 
följande undersökningar genomförts på platsen:  

• Inventering enligt MIFO fas 1. Upprättad 2003, senast reviderad 2011-11-09. 

• PM, Bedömning av föroreningsinnehåll Räddningstjänstens övningsfält, 
Smedsby. DGE 2013-05-31. 

• Markteknisk undersökningsrapport, Nytt planområde Norra Bråstorp Etapp 2, 
Motala. Geoteknisk undersökning. Sweco 2016-06-22. 

• Övergripande dagvattenundersökning PM 160701. PG&M 2016-07-01. 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norra Bråstorp, Uppdragsnummer 
1554200000/13002749-001. Sweco 2018-08-10. 

• Kompletterande miljöteknisk markundersökning avseende PFAS i 
detaljplaneområde Norra Bråstorp, Sweco, 2020-04-23. 
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2.3 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 
Brandövningsplatsen omfattar idag av ett flertal byggnader och anläggningar för 
övningsverksamheten. Mellan byggnaderna är marken till stor del hårdgjord med asfalt 
men icke hårdgjorda ytor finns, som är både gräsbevuxna och trädbevuxna. Inom 
planområdet är marken i nuläget täckt av vegetation i form av skog och täta buskage. 

Jordarten utgörs vid brandövningsplatsen enligt SGUs1 jordartskarta (se Figur 3), av 
torv/kärrtorv (brunt prickigt) men denna är överlagrad av fyllnadsmassor. Området i övrigt 
består av sandig morän (blått) och isälvsmaterial (grönt). Söder om brandövningsplatsen 
finns en mosse (brun). 

Söder om brandövningsplatsen, inom planområdet, utgörs jordarten till stor del av sandig 
morän som i vissa delar av planområdet överlagras av torv/kärrtorv och block.  

Djupet till fast berg varierar inom området mellan 20–50 meter under markytan enligt 
SGUs1 jorddjupskarta. I tidigare utförd geoteknisk undersökning (Sweco, 2016) erhölls 
stopp mot sten eller block på mellan 0,7 och 9,2 meters djup. 

 
Figur 3. Utklipp från SGUs jordartskarta (källa: sgu.se). Brandövningsplatsen markerad med röd 

cirkel och undersökt del av planområdet markeras ungefärligt med en streckad blå linje.  

Baserat på information om jordlagren inom området kan man få en grov uppskattning av 
den hydrauliska konduktiviteten i jorden. Huvuddelen av grundvattentransporten i 
jordlagren bedöms ske i den sandiga moränen. I SGI:s rapport om jords egenskaper 
redovisas överslagsvärden för sandig morän i intervallet 10-6 – 10-8 m/s (SGI, 2008), dvs i 
storleksordningen ca 0,01-1 meter per år vid 1% hydraulisk gradient. 

 
1 SGU kartvisare: https://apps.sgu.se/kartvisare. Informationen hämtad 2020-12-18. 

https://apps.sgu.se/kartvisare
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Jordartsbedömningar från genomförda undersökningar indikerar dock mer siltig sand och 
grusig sand, inom brandövningsplatsen fyllning av sand, grus och lera, se bilaga 4 och 
bilaga 6. Denna typ av jordarter skulle ge större spridningshastighet vilket stämmer med 
observerad utbredning av grundvattenförorening. Nordväst om undersökningsområdet 
finns en grundvattenförekomst i jord, sand- och grusförekomst: SE649660-145151. Hela 
undersökningsområdet ligger också på en sedimentär bergförekomst: Motala-Klockrike. 

Topografin inom undersökningsområdet är relativt flack men brandövningsplatsen ligger 
som på en platå i förhållande till planområdet i och med att fastigheten fyllts upp. Inom 
planområdet är den generella marklutningen mot sydväst och Vättern. 

Utifrån topografi och mätningar har grundvatten och ytvatten vid tidigare undersökningar 
bedömts lokalt flöda mot sydväst, bland annat mot mossen i planområdets sydvästra del. 
Mätningar och resultat från föreliggande undersökning redovisas i kapitel 5.2. Vättern 
ligger ca 1 km sydväst om brandövningsplatsen och ca 600 m sydväst om planområdets 
sydvästra gräns. Vattenskyddsområdet för Vättern sträcker sig upp till den sydvästra 
delen av planområdet, se Figur 4. 

 
Figur 4. Planområde och brandövningsplats i förhållande till grundvattenförekomst i jord och 
vattenskyddsområde. © Lantmäteriet. 
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2.4 Historik och föroreningssituation 
Inom området för brandövningsplatsen har Vägverket bedrivit asfaltverk mellan 1974 och 
1989.  

Från 1992 har området använts som brandövningsplats av Räddningstjänsten. I 
samband med iordningställandet av nuvarande brandövningsplats utfördes enligt MIFO-
historiken schaktning. Inga av de schaktade massorna har enligt uppgift förts från 
området och det är troligen dessa som utgör den vall som finns längs områdets 
nordvästra kant.  

I underlag från MIFO fas 1 finns en skiss över i vilka delar av brandövningsplatsen som 
olika verksamheter har förekommit, se Figur 5 och nedanstående lista med 
bokstavsbeteckningar. Ett urval av de potentiellt förorenande verksamheterna redovisas 
även i bilaga 1 tillsammans med de genomförda provpunkterna inom 
brandövningsplatsen. 

    
Figur 5. Verksamheter inom brandövningsplatsen i vita markeringar med röda bokstäver A-N. 
Underlag från MIFO fas 1. 

Lista över verksamheter inom brandövningsplatsen. Underlag från MIFO fas 1: 

A. Övningsstation/anläggning i betong för extern utbildning (uppförd 1994/95) 
B. Nya lasaretts- extern utbildning 
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C. Räddningstjänstens egen interna utbildningsanläggning 
D. Platta för övning av släckning av bilbrand 
E. F.d. övningsanläggning för golvbränder 
F. Släckvattenbehållare (vatten leddes från den f.d. golvbrandsanläggningen och 

övningsplatsen för bilbrand) 
G. Förråd med olika kemikalier (dunkar, flaskor för diesel etc.) 
H. Mindre övningsplatser (trånga utrymmen, del av järnvägsspår) 
I. Polisens förråd 
J. Äldre fundament/anläggning sen asfaltsverkets tid 
K. En mindre hög asfaltsrester 
L. Gasolförråd 
M. Vall utmed fastighetsgränsen – grus och mindre bitar asfalt framgår i de ytliga 

lagren. 
N. N1-N2 Uppställningsplatser (diverse tillbehör och byggmaterial mm.) 

I arbetet med provtagningsplan utvärderades vilka verksamheter som bedömdes kunna 
utgöra källor för PFAS-förorening. 

För brandövningarna eldar man enligt MIFO fas 1 med gasol (i mindre utsträckning 
diesel, bensin, tändvätskor och liknande) och virke (exempelvis träpallar och träull. Diesel 
ersattes 2005/2006 av Ecopar (s.k. miljödiesel). 

Inom område C enligt Figur 5 finns containerbyggnader i vilka det enligt uppgift från 
platsbesöket används stora mängder brandskum i samband med övningar. Se bilaga 3 
för fotodokumentation från platsbesök och undersökningar. 

I grundvattenrör inom planområdet söder och sydöst om brandövningsplatsen har i 
tidigare undersökningar (Sweco, 2018 samt Sweco, 2020) påvisats halter av PFOS samt 
andra PFAS överskridande det preliminära riktvärdet (SGI, 2015) för skydd av 
grundvatten. Även i ytvatten inom planområdet påvisades PFAS i Swecos undersökning 
2020. 

Den enda provtagning som tidigare gjorts inom brandövningsplatsen är en provtagning av 
jord som utfördes av DGE inför gjutning av betongplatta för skumövning (DGE, 2013). De 
två samlingsprover som analyserades visade PFOS i en halt motsvarande drygt 18 
gånger riktvärdet för MKM i det ena provet. I det andra provet påvisades ingen PFOS 
över rapporteringsgränsen. Någon uppgift om total PFAS-halt eller några analysprotokoll 
finns inte i DGE:s rapport. 

Betongplattan för skumövning har ett rör/brunn som vid övning leder skum till en sluten 
tank genom att en ventil vrids till ett visst läge. När man övat klart och inte ska använda 
plattan så ska ventilen öppnas igen och då leds det regnvatten som hamnar på plattan till 
dagvattensystemet. Den slutna tanken som fylls när man övar töms efter beställning från 
Räddningstjänsten. 

Förutom PFAS skulle mark och grundvatten inom brandövningsplatsen kunna vara 
påverkad av alifater, aromater och PAH från hanterad diesel samt från förbränning. Vid 
ofullständig förbränning av organiskt material kan flyktiga kolväten, PAH och dioxiner 
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bildas. Risken för dioxinbildning är större där många former av material förbränns. Här 
används huvudsakligen träull, rena pallar samt gasol vid övningarna. 

För driften av asfaltverket användes olja (brännolja). Branschen historiskt visar på 
användning av asfalttjära, lösningsmedel och eldningsolja vid tillverkning av asfalt. Man 
har också använt olika kemiska släppmedel (däribland diesel) på lastbilarnas flakbottnar 
vilket kan ha varit en källa till föroreningsspridning. Diesel kan också ha använts för 
rengöring av olika handverktyg som rakor och skyfflar. Det finns risk att mark och 
grundvatten förorenats genom spill av eldningsolja, lösningsmedel och drivmedel. 

3 Utförda undersökningar 

3.1 Strategi 
Den övergripande principen för genomförda undersökningar har varit att jobba stegvis där 
omfattning och placering av provpunkter i varje steg har reviderats utifrån resultaten från 
föregående steg och i dialog med beställaren. Fördelarna med detta angreppssätt är 
bland annat att kostnaderna för varje undersöknings- och utredningssteg kan optimeras 
och att det ger större möjligheter till flexibilitet och optimering av undersökningens 
användbarhet.  

PFAS, som är huvudsaklig fokus för undersökningarna inom brandövningsplatsen och 
planområdet är en ämnesgrupp med en mycket komplex miljökemi och ett komplext 
beteende i miljön. Baserat på erfarenhet från storskaliga undersökningar av PFAS och 
andra ämnesgrupper vid t.ex. flygplatser har Sweco dragit slutsatsen att relativt 
standardiserade provtagningsinsatser till en lägre kostnad och som täcker större ytor är 
den bästa metoden för att skapa ett beslutsunderlag för: 

• Riskbedömning 

• Åtgärdsutredning  

• Planhandlingar och bygglov 

Ursprungligen planerades provtagning i 2 steg, men på grund av kvarstående 
kunskapsluckor efter steg 2 genomfördes ytterligare provtagning i ett steg 3.  

3.2 Syfte och avgränsningar 
De genomförda undersökningarna har haft till syfte att identifiera, lokalisera och om 
möjligt avgränsa föroreningssituationen, att kvantifiera källområden och få underlag för att 
bedöma risken för spridning av föroreningar. 

Provtagning och analyser i aktuell undersökning syftar främst till att utvärdera förekomst 
och spridning av PFAS-ämnen. Övriga föroreningar har därför endast analyserats och 
utvärderats i begränsad omfattning. 

Avgränsning av utbredningen av PFAS-föroreningar i jord har genomförts genom stegvisa 
tillägg av provpunkter i ytlig jord och prover från olika djup från skruvprover. Någon 
fullständig avgränsning har ännu inte kunnat åstadkommas och jordproverna från 
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planområdet är främst ytliga samlingsprover. Någon avgränsning i djupled är inte 
genomförd inom planområdet. De skruvprover som tagits inom planområdet ligger utanför 
de områden där höga PFAS-halter påträffats i ytlig jord. 

Om åtgärder ska genomföras vid brandövningsplatsen och/eller planområdet kommer 
närmare klassificering och avgränsning av jord- och fyllnadsmassor därför att krävas, i 
syfte att mer detaljerat avgränsa föroreningarna och säkerställa rätt omhändertagande. 

3.3 Metod 

3.3.1 Jord 

Vid all jordprovtagning användes engångshandskar som byttes mellan varje prov för att 
undvika korskontaminering mellan proverna. Även provtagningsspade och övriga redskap 
rengjordes mellan varje prov. Uttagna jordprover placerades i av laboratoriet 
tillhandahållna provkärl och förvarades i kylväska i väntan på och under transport till 
laboratoriet. De prover som inte analyserades i första skedet sparas i kylskåp i minst 3 
månader efter provtagning. 

Under jordprovtagningen antecknades bl. a. bedömd jordart, färg, eventuella luktintryck 
och andra observationer. Provtagningen har utförts huvudsakligen i enlighet med SGF:s 
fälthandbok 2:20132. 

Steg 1 

Inom brandövningsplatsen genomfördes för varje delområde grävning av 3-4 provgropar 
med hjälp av grävmaskin. Från varje provgrop togs ett ytligt jordprov från nivån 0-0,3 m 
och jordproverna från varje provgrop på respektive delområde slogs på laboratorium ihop 
till ett samlingsprov för analys. De enskilda stickproven från respektive provgrop sparades 
för möjligheten att senare kunna analysera individuella prov separat. 

Inom planområdet togs ytliga jordprover (ca 0-0,3 m djup) ut genom handgrävning. De 
enskilda stickproverna från denna provtagning har inte sparats utan slogs enbart ihop på 
laboratorium till samlingsprov för analys. 

Steg 2 

I steg 2 användes geoteknisk borrbandvagn med skruvborr för jordprovtagning och 
installation av nya grundvattenrör.  

Jordprov togs ut som samlingsprov utifrån jordlagerföljd, alternativt halvmetersvis om 
skillnader i jordart inte noterades, ned till två meters djup, därefter metervis ner till en 
meter under grundvattenytan dock maximalt till fyra meters djup.  

Steg 3 

De ytliga samlingsproverna togs ut inom provområden om ca 15x15 meter. Proverna togs 
ut i fyra handgrävda provgropar per provområde där planerad provpunkt utgjorde 

 
2 SGF, 2013: Fälthandbok, undersökningar av förorenade områden. Rapport 2:2013 
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mittpunkten av rutan. Provpunkterna lokaliserades med hjälp av GPS, landmärken och 
befintliga grundvattenrör. 

De fyra provgroparna grävdes enligt en tärning i fyra hörn/delar av rutan och slogs ihop till 
ett samlingsprov per provområde för analys. Ett antal delprover togs ut från rensade 
profiler i vardera provgrop. Pga. att det bitvis var väldigt stenigt i marken gick det inte 
alltid att komma ned till 30 cm så provtagningsdjup varierar mellan 20-30 cm. Humus togs 
inte med i proven, utom i ett separat prov (sparat, ej analyserat) från en av 
provpunkterna. Utrustningen rengjordes med rikligt med vatten, diskmedel och diskborste 
mellan punkterna. Punkter närmast övningsplatsen provtogs sist för att minska risken för 
korskontaminering. 

Borrning för ominstallation av grundvattenrör gjordes som JB-sondering med borrkrona 
och luftspolning för att säkerställa att tillräckligt stort installationsdjup kunde nås men utan 
att tillföra vatten i samband med borrningen. Denna kompletterande borrning 
genomfördes i provpunkterna SW2007GV och SW2010GV (se bilaga 1 och bilaga 2). 
Borrning utfördes till mellan 6 och 7 meter under markytan (se fältprotokoll i bilaga 4 och 
installationsprotokoll i bilaga 5, för de aktuella provpunkterna finns protokoll både från 
inledande och från kompletterande installation). 

3.3.2 Grundvatten 

Rören som installerats är av typen PEH 63 mm. Vissa av rören har filtersatts med 1 meter 
filter och vissa med 2 m filter (se installationsprotokoll i bilaga 5) som där så varit möjligt 
placerats så att filtrets överdel befinner sig i nivå med bedömd grundvattennivå.  

Innan provtagning av grundvattnet mättes grundvattennivån i respektive rör med hjälp av 
ett ljud/ljuslod. Därefter omsattes samtliga berörda grundvattenrör med tre rörvolymer i de 
fall det var möjligt. Vid omsättning och provtagning antecknades bl. a. uppmätt 
grundvattennivå, omsatt volym, färg, eventuella luktintryck och andra observationer.   

Omsättning och provtagning genomfördes med peristaltisk pump. Ny slang användes för 
varje rör. Engångshandskar användes vid omsättning och provtagning och byttes mellan 
varje rör för att undvika korskontaminering mellan rören. 

Prover för metallanalys filtrerades direkt i fält genom ett 0,45 µm-filter. Prover för övriga 
analyser filtrerades inte. Grundvattenprover togs till kärl tillhandahållna av laboratoriet och 
enligt laboratoriets anvisningar. Kärlen förslöts direkt efter provtagning och förvarades 
mörkt och kylt i väntan på och under transport till laboratoriet. Provtagningen utfördes 
huvudsakligen i enlighet med SGF:s fälthandbok 2:20132. 

3.3.3 Ytvatten 

Två ytvattenprover har uttagits i planområdet. Prover togs ut direkt under vattenytan i och 
med väldigt begränsat vattendjup. Bedömningen är att provet är taget på stillastående 
vatten, eventuellt påverkat av nederbörd. Inget flöde mellan punkterna (uppströms-
nedströms) noterades. 
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Prov togs till provkärl tillhandahållna av laboratoriet. Kärlen förslöts direkt efter 
provtagning och förvarades mörkt och kylt i väntan på och under transport till laboratoriet. 

3.4 Genomförande och omfattning 
Genomförda undersökningar har utförts i huvudsak enligt Swecos provtagningsplaner för 
steg 1 daterade 2020-09-01 (planområde) respektive 2020-08-21 med tillägg 2020-10-30 
(brandövningsplatsen) samt reviderad provpunktsritning inför steg 2, daterad 2020-10-30. 
Inom planområdet genomfördes skruvborrningen redan i samband med 
provgropsgrävningen i steg 1, eftersom provpunkternas lägen i planområdet främst 
placerats för att utvärdera och om möjligt avgränsa spridningen av PFAS i grundvatten 
från brandövningsplatsen. 

Steg 1 

Inledningsvis genomfördes i steg 1 ett platsbesök där den tidigare och nuvarande 
verksamheten klarlades på plats. Vid platsbesöket identifierades de delområden inom 
brandövningsplatsen där huvudsaklig hantering och användning av brandskum har skett. 
Detta för att på bästa sätt ge underlag för den inledande provtagningen.  

I steg 1 genomfördes ytlig provtagning genom provgropsgrävning i tio delområden inom 
brandövningsplatsen (se Figur 6 och Tabell 1) och fyra provplatser (ca 10x10 meter) i 
planområdet (se Figur 6).  

 
Figur 6. Ytliga jordprover i steg 1. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 
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Vid platsbesöket i steg 1 kontrollerades även framkomlighet för borrbandvagn. Terrängen 
där vissa provpunkter hade planerats var svårtillgänglig på grund av hög och tät 
vegetation i form av sly samt mindre och större träd. Innan etablering för provtagning och 
installation i steg 2 kunde genomföras var det därför nödvändigt att röja korridorer för 
borrbandvagnen. 

Den ytliga provtagningen i planområdet utfördes den 3 september 2020. Inom 
brandövningsplatsen genomfördes provtagningen den 15 september 2020.  
Tabell 1. Beskrivning av aktivitet/motivering till delområdet och antal provgropar för respektive 

delområde inom brandövningsplatsen. 

Delområde Antal 
provgropar  

Aktivitet/motivering 

1 4 Spill från skumhantering kan ha förekommit vid betongplattan för 
skumhantering som ligger alldeles i närheten.  

2 4 Spill från skumhantering kan ha förekommit vid betongplattan för 
skumhantering som ligger alldeles i närheten. 

3 4 Övningsverksamhet med skumsläckare. Bål med trävirke har 
antänts för att släckas i utbildningssyfte med skumsläckare.  

4-8 
 

3-4 I närheten av övningscontainrar där skum har använts för att släcka 
bränder i containrarna. Vid skumsläckning har skum läckt ut genom 
fönster, dörrar och luckor och ut på detta delområde.   

9-10 4 Övning med skumsläckare, både inne i betongbyggnader men 
även utanför i s.k. eldningskar.  

 
I samband med kompletterande jordprovtagning i steg 3 den 19 november 2020 togs två 
ytvattenprover ut där så var möjligt. Under hela undersökningsperioden har de 
diken/bäckar som skulle provtas haft för liten vattenföring för att kunna provtas enligt 
plan. Två ytvattenprov kunde till slut tas ut men dessa togs på stillastående vatten som 
eventuellt var påverkat av nederbörd. Inget flöde mellan de tänkta provpunkterna 
(uppströms-nedströms) noterades. 

Steg 2 

Provpunkterna i steg 2 på brandövningsplatsen placerades utifrån uppmätta halter i jord i 
steg 1 i delområdena och från tidigare påvisade halter i grundvatten i befintliga 
grundvattenrör (från tidigare utförda undersökningar) nedströms brandövningsplatsen. 
Hänsyn togs också till att ett bedömt andra källområde påträffats i samband med ytliga 
jordprover i planområdet i steg 1. 

Inom planområdet utfördes borrning och installation av grundvattenrör i fyra provpunkter. 
På och runt brandövningsplatsen genomfördes skruvborrning i tio provpunkter och 
grundvattenrör installerades i sex av dessa. Försök att installera grundvattenrör gjordes i 
ytterligare en provpunkt (SW2009GV) men grundvatten påträffades inte inom det borrdjup 
som kunde nås. Borrförhållandena var svåra pga. blockighet och vid lodning efter 
installation visade det sig att tre av de installerade grundvattenrören var torra. Två av 
dessa ominstallerades i steg 3. Vid skruvborrningen togs jordprover ut i samtliga 
provpunkter. 
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Skruvborrningen inom planområdet genomfördes den 3 september 2020 och för 
brandövningsplatsen genomfördes skruvborrningen den 5, 6 och 9 november 2020. 

Grundvatten har provtagits i samtliga nyinstallerade grundvattenrör samt i fyra befintliga 
grundvattenrör (provpunkterna SW1703-1706 från tidigare genomförd undersökning). I ett 
grundvattenrör har prov uttagits vid två tillfällen för att se hur halterna av PFAS varierar. 

I grundvattenrör SW2004GV planerades analys av metaller, PAH, alifater och aromater 
förutom PFAS, men vid provtagningstillfället gick det inte att få ut tillräckligt med vatten för 
analys av mer än PFAS. Grundvattenröret hade saboterats, den övre delen var 
bortskruvad och slängd en bit ifrån provpunkten. Toppen på resterade del av röret var 
tillsparkad och det gick inte att gänga på det bortskruvade röret. Grundvattenröret har 
därför stått öppet delvis fyllts med löv och skräp vilket troligen inverkat på möjligheten att 
få ut vatten (t.ex. täppt till filtret). Det vatten som togs ut för prov var det vatten som var 
stillastående i röret (omsättningsvatten).  

Även i grundvattenrör SW2008GV togs prov på stillastående vatten i röret. Endast ca 1 dl 
vatten kunde omsättas och som nämnts i stycke 5.2.1 bedömdes vattnet i röret vara 
markvatten eller nedträngande nederbördsvatten eftersom nivån avviker kraftigt från 
grundvattennivån i kringliggande provpunkter. 

Steg 3 

Eftersom höga PFAS-halter påträffades i planområdet närmast brandövningsplatsen vid 
provtagningen i steg 1 genomfördes i steg 3 kompletterande ytlig jordprovtagning genom 
handgrävning den 18-19 november 2020. Totalt nio provområden provtogs och 
analyserades med avseende på PFAS. Syftet var att om möjligt avgränsa påträffad 
PFAS-förorening. 

Den 22 december 2020 genomfördes en kompletterande borrning med tyngre utrustning 
för ny installation av två av de grundvattenrör där ingen provtagning kunnat utföras i steg 
2. Installationen bedömdes som nödvändig för att få tillräckligt underlag för att kunna 
utvärdera spridningssituationen i grundvatten. 

3.5 Inmätning 
Samtliga nya grundvattenrör har mätts in i plan och höjdled. Koordinatsystem för 
inmätning är SWEREF99 15 00. Grundvattennivåer har lodats för att medge beräkning av 
grundvattenytans lutning och grundvattenspridning inom undersökningsområdet. 

3.6 Laboratorieanalyser 
Jorden från planområdet har analyserats med avseende på PFAS (22 st) för 
samlingsproverna på ytlig jord samt för ytliga prover från skruvborrningen. Ett jordprov 
per provpunkt där de nya grundvattenrören installerades har analyserats med avseende 
på metaller, alifater, aromater och PAH. Ackrediterat laboratorium för samtliga 
jordanalyser är ALS Scandinavia AB.  
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Samtliga ytliga jordprover samt ett urval av djupare prover från brandövningsplatsen har 
analyserats med avseende på PFAS (22 st). Analyserna omfattar samtliga elva PFAS-
ämnen som omfattas av Livsmedelsverkets rekommendationer3. Ett urval av jordprover 
har också analyserats med avseende på metaller, BTEX, alifater, aromater och PAH. Ett 
par prover från brandövningsplatsen har också analyserats med avseende på dioxin.  

Grundvatten och ytvatten från planområdet har analyserats med avseende på PFAS (22 
st) i vatten för samtliga uttagna prover. Analyserna omfattar samtliga elva PFAS-ämnen 
som omfattas av Livsmedelsverkets rekommendationer3. Grundvattenprover från 
nyinstallerade rör har också analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater 
och PAH. Samtliga analyser har genomförts hos ackrediterat laboratorium ALS 
Scandinavia AB. Se Tabell 2 för genomfört antal analyser per ämne. 

Tabell 2. Beskrivning av analyserade parametrar och genomfört antal analyser samt ALS 
analyspaket för respektive analys. 

Analyser Planområde Analyspaket ALS  

PFAS i jord 17 st OJ-34a 

PFAS i grundvatten och ytvatten 6+2 st OV-34a 

Metaller, alifater, aromater, PAH i jord  4 st MS-1, OJ-21a  

Metaller, alifater, aromater, PAH i grundvatten 3 st V-3a, OV-21a 

Analyser Brandövningsplats Analyspaket ALS 

PFAS i jord 38 st OJ-34a 

PFAS i grundvatten 8 st OV-34a 

Metaller, alifater, aromater, PAH i jord  18 st MS-1, OJ-21a  

Metaller, alifater, aromater, PAH i grundvatten 2 st V-3a, OV-21a 

Dioxin i jord 2 st OJ-22 

Konduktivitet, alkalinitet, COD(Mn), nitrit, nitrat, 
fosfat, klorid, fluorid, hårdhet mm. i grundvatten 

2 st GV-3 

TOC (beräknad) i jord 13 st TOC-GF 

4 Bedömningsgrunder 

4.1 Jord 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i jord 
(Naturvårdsverket, 2009 och 2016). Dessa riktvärden är avsedda att användas i samband 
med förenklad riskbedömning av förorenade markområden. Värdena anger en nivå vid 
vilken oacceptabel påverkan på människor eller miljö vid angiven markanvändning inte 
bedöms föreligga.  

 
3 PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA 
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Riktvärdena avser två typer av markanvändning:  

• KM, känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning och grundvattnet skyddas. Markanvändningen kan utgöras av 
exempelvis bostäder, förskola eller odling av livsmedel.  

• MKM, mindre känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning och grundvattnet skyddas på ett avstånd av ca 200 m. Marken 
kan användas till exempel för kontor, industrier och vägar och grundvattenuttag 
kan ske vid ett visst avstånd från föroreningen.  

Uppmätta halter av metaller, alifater, aromater, PAH och dioxiner i jord jämförs med de 
generella riktvärdena.  

För PFAS i mark finns preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (SGI, 2015) som 
använts för utvärdering. 

4.2 Grundvatten 
Generella svenska riktvärden för föroreningar i grundvatten saknas. I denna rapport 
används de rikt- och jämförvärden som närmast bedömts motsvara rådande förhållanden 
inom det undersökta området.  

Uppmätta PFAS-halter i grundvatten jämförs mot SGI:s preliminära riktvärde (SGI, 2015) 
för högfluorerade ämnen i grundvatten. Det preliminära riktvärdet för grundvatten baseras 
enligt SGI på samma modeller och antaganden som i Naturvårdsverkets modell för jord 
och har sedan kompletterats med modeller för specifika exponerings- och 
spridningsvägar som inte omfattas av Naturvårdsverkets modell.  

För PFAS i grundvatten har även Livsmedelsverkets åtgärdsgränser för dricksvatten 
använts som jämförvärde (Livsmedelsverket, 2021).  

Petroleumrelaterade föroreningar i grundvatten kan jämföras med Svenska Petroleum 
Institutets (SPI) branschrekommendationer. Riktvärdena är framtagna för ämnen i grund-
vatten vid bensinstationer baserat på fem olika exponeringsvägar; dricksvatten, ångor i 
byggnader, bevattning samt miljörisker vid utströmning i ytvatten och våtmarker (SPI, 
2011). I detta fall görs jämförelser mot riktvärdena för ytvatten och ånginträngning i 
byggnader. 

Analysresultatet för övriga föroreningar i grundvattnet har jämförts med 
Naturvårdsverkets toxikologiska data för skydd av grundvatten (Ckrit-gw Naturvårdsverket, 
2009) samt med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). I SGU:s 
bedömningsgrunder delas halterna in i fem olika tillståndsklasser, från mycket låga till 
mycket höga. Bedömningsgrunderna har anpassats till Livsmedelsverkets gränsvärden 
respektive Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten och dessa gräns- och riktvärden är 
satta utifrån vattnets användbarhet som dricksvatten. Klasserna har även anpassats till 
de nationella riktvärdena för grundvatten som tillämpas inom vattenförvaltning liksom till 
nivåerna för att vända trender. 
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4.3 Ytvatten 
Uppmätta halter av PFAS i ytvatten jämförs med fastställd miljökvalitetsnorm (HVMFS, 
2019) för inlandsytvatten med avseende på PFOS, som ingår bland de ämnen som är 
prioriterade enligt ramdirektivet för vatten. För PFOS är miljökvalitetsnormen för 
inlandsytvatten (MKN ytvatten årsmedelvärde) fastställd till 0,65 ng/l.  

5 Resultat 
Samtliga provpunkter finns redovisade i situationsplaner i bilaga 1 och bilaga 2. 
Jordartsbedömningar är gjorda i fält och jordlagerföljd samt installationsdata för 
grundvattenrör redovisas i geotekniskt fältprotokoll i bilaga 4 samt installationsprotokoll i 
bilaga 5. Övriga jordartsbedömningar och fältobservationer redovisas i bilaga 6, 7 och 8, 
fältanteckningar från jordprovtagning och grundvattenprovtagning. Sammanställning av 
analysresultaten redovisas i bilaga 9-11. Laboratoriets analysrapporter redovisas i bilaga 
12-13. 

5.1 Jord 

5.1.1 Fältobservationer  

Inom brandövningsplatsen förekommer enligt fältbedömningarna generellt sandig grusig 
siltig fyllning inom de översta 1-2 metrarna, därunder främst grusig siltig sand (mellersta 
samt norra och nordöstra delarna) och lerig morän (i sydväst). I planområdet förekommer 
enligt genomförd skruvborrning främst sand alternativt grusig siltig sand inom de översta 
3-4 metrarna. I provpunkt SW2005GV påträffades ett torvskikt mellan 0,3 och 0,7 meter 
under markytan. 

Generellt visade sig förhållandena vid borrning vara väldigt svåra pga. förekomst av 
blockig morän i nivå med grundvattenytan. Inom brandövningsplatsen gjordes flera försök 
att komma ner till grundvatten vid några av provpunkterna men vid lodning efteråt gick det 
ändå inte att få ut något vatten. Exempelvis i provpunkt SW2009GV där nytt försök 
gjordes på 5-10 meter från ursprunglig punkt men där borrstopp ändå uppstod på 
liknande djup.  

Antal utförda analyser och fördelning mellan olika analysparametrar framgår av Tabell 2. 

5.1.2 Analysresultat 

Sammanställning av analysresultat för jordprover redovisas i bilaga 9 och bilaga 10.  

Steg 1 

Den inledande provtagningen i delområden visade att PFAS i halter över de preliminära 
riktvärdena förekommer i ytlig jord inom samtliga delområden på brandövningsplatsen, 
varierande från halter över KM till mer än 5 ggr MKM, se Figur 7. Provet från DGEs 
undersökning hade PFAS-halt motsvarande drygt 18 ggr MKM.  
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De ytliga jordproverna inom planområdet söder om brandövningsplatsen visade att 
halterna även i skogen sydost om brandövningsplatsen var kraftigt förhöjda, i samma 
storleksordning som de högsta som uppmättes inom brandövningsplatsen. 

  
Figur 7. PFAS-halter i delområden och ytliga jordprover i steg 1.  

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

Steg 2 

Jordprover från skruvborrning i steg 2 visade att halter av PFAS över riktvärde för MKM 
förekommer ner till minst 3 meters djup under markytan inom brandövningsplatsen. 
Samtliga analyserade jordprover inom brandövningsplatsen bedöms vara uttagna i den 
omättade zonen, över grundvattenytan.  

I Figur 8 visas uppmätta halter i ytliga samlingsprover samt högsta PFAS-halt i jordprov 
uttagna genom skruvprovtagning från steg 2. I Figur 9 visas PFAS-halter för jord på olika 
djup inom brandövningsplatsen. 
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Figur 8. PFAS-halter i ytliga samlingsprover samt högsta uppmätta halt i skruvprover i steg 2.  

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

 
Figur 9. PFAS-halter och provdjup under markytan för skruvborrpunkter inom brandövningsplatsen. 

När det gäller övriga analyserade ämnen förekommer inga av de analyserade 
parametrarna i halter över de generella riktvärdena för MKM i något av samlingsproverna 
från delområdena på brandövningsplatsen. I fyra av tio samlingsprover från delområdena 
förekommer PAH över riktvärdet för KM och i ett prov förekommer även bly över KM.  
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I skruvproverna från brandövningsplatsen förekommer PAH över de generella riktvärdena 
för MKM i en av provpunkterna samt alifater och aromater i en provpunkt. Ett prov har 
halter av metaller (bly, kadmium och koppar) och PAH över riktvärdena för KM. 

I jordprover från skruvborrningen inom planområdet förekommer endast alifater C16-C35 
över riktvärdet för KM i ett av proverna. Provet togs i ett torvskikt och det som påvisats i 
analysen skulle kunna vara naturligt organiskt material. Övriga analyserade parametrar är 
under de generella riktvärdena för både KM och MKM. 

Steg 3 

De ytliga jordproverna från steg 3 visade att förekomsten av PFAS har avgränsats norrut 
och delvis åt nordost. Gällande utbredningen främst söderut finns fortfarande oklarheter 
kring hur stor del av marken i skogsområdet som innehåller PFAS över riktvärdet. Vissa 
av samlingsproverna visar halter under rapporteringsgräns medan andra visar att det 
förekommer halter över MKM ända fram till bäcken som rinner genom området, se Figur 
10. I den ytligaste nivån för respektive uttaget jordprov från skruvprovtagningen i södra 
och sydvästra delen av planområdet är dock PFAS-halterna låga. 

 
Figur 10. PFAS-halter i ytliga samlingsprover samt ytligaste nivå från skruvprover.  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 
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5.2 Grundvatten 

5.2.1 Fältobservationer och fältmätningar 

Grundvattennivå för SWG1703 baseras på uppgift om inmätt rörkant från Swecos 
undersökning 2018 (Sweco, 2018) och lodning 2020-10-28. För övriga grundvattenrör 
baseras höjd röröverkant på inmätning utförd inom aktuell undersökning. För 
fältanteckningar från grundvattenprovtagning, se bilaga 8. 
Tabell 3. Lodade grundvattennivåer samt höjd på grundvattenrörens överkant (utan lock). Alla 
angivelser i meter över havet (m ö h), höjdsystem RH 2000. 

Punktnamn Höjd rök* Nivå 2020-10-28 Nivå 2020-11-18/19 Nivå 2021-01-04 

SWG1703 106,09 104,87   

SWG1704 110,22 105,57 105,83 106,18 

SWG1705 109,46 105,94  106,38 

SWG1706 106,65 104,41 104,55  

SW2002GV  107,41 104,87 105,23  

SW2003GV  106,90 104,65 105,23  

SW2004GV  105,87 102,88 103,02  

SW2005GV  105,99 104,48 104,54  

SW2006GV  108,29  106,05 106,4 

SW2007GV  113,39   107,14 

SW2008GV  111,88  108,5**  

SW2009GV  111,03 torrt torrt torrt 

SW2010GV  111,62   106,57 

SW2012GV  110,28  104,41 104,51 

* Röröverkant. 
** Troligen stående vatten i röret, inte grundvattenytan 

Grundvattenrör SW2009GV var torrt vid de tillfällen då grundvattenprovtagning 
genomförts. Den nivå som lodades i SW2008GV bedöms inte utgöra grundvattenytan 
utan kan vara markvatten eller nedträngande nederbördsvatten eftersom nivån avviker 
kraftigt från nivån i kringliggande provpunkter.  

5.2.2 Analysresultat 

Totalt har 14 grundvattenprover uttagits från 13 grundvattenrör inom 
undersökningsområdet som omfattar både brandövningsplats och planområde, se Tabell 
2. Två av proverna är från grundvattenrör SGW1704 vid olika tillfällen för att utvärdera 
haltvariationer av PFAS. Sammanställning av analysresultat för grundvatten redovisas i 
bilaga 11. 
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De uppmätta halterna av PFAS visar tydligt att halterna är högst inom och strax 
nedströms brandövningsplatsen. I Figur 11 visas uppmätta halter inom aktuell 
undersökning (samt för provpunkt SW2001GW från undersökning våren 2020) och i Figur 
15 visas de enskilda uppmätta halterna från aktuell undersökning tillsammans med 
interpolerade halter och bedömd spridningsriktning för grundvattnet. 

 
Figur 11. Uppmätta halter av PFAS i grundvatten. Halten i provpunkt SW2001GW avser 
provtagning i tidigare undersökning (Sweco, 2020). © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

Metallhalter överskridande klass 5 enligt SGU:s bedömningsgrunder påvisas generellt 
endast för kalcium, järn och mangan samt i SWG1704 även för arsenik. När det gäller 
övriga tungmetaller ligger halterna mellan måttliga och mycket låga enligt 
bedömningsgrunderna.  

Analyserna med avseende på alifater, aromater och PAH visar inga halter över tillämpade 
jämförvärden. Flertalet halter är under laboratoriets rapporteringsgräns för 
analysmetoden. 

Analyserna av fysikaliska och kemiska parametrar visar turbiditet och COD(Mn) 
överskridande klass 5 (mycket hög halt alternativt mycket stark påverkan) enligt SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten. I provpunkt SGW1704 var även halten ammonium i 
klass 5 och konduktivitet samt hårdhet i klass 4 (hög halt alternativt stark påverkan). 

I provpunkt SWG1704 uttogs prov vid två tillfällen i aktuell undersökning för att se hur 
halten varierar på kort sikt. I Tabell 4 görs jämförelse även med analysresultat från 
tidigare provtagningar i aktuella grundvattenrör.  
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Tabell 4. Uppmätta PFAS-halter vid olika provtagningstillfällen för de rör där flera provtagningar 
genomförts. Halter i ng/l. * Summa PFAS11. 

 2017-03-01 2020-02-25 2020-10-28 2020-11-19 
SWG1703  5 7  
SWG1704 5876* 4490* 8659 7030 
SWG1705 4963* 14100* 12205  
SWG1706 1209* 778* 1635  

5.3 Ytvatten 
Inga halter av PFAS över laboratoriets rapporteringsgräns kunde påvisas i något av de 
två ytvattenproverna. Rapporteringsgränsen för analysmetoden är 0,0050 µg/l (5 ng/l) 
vilket är högre än MKN för inlandsytvatten. Tidigare undersökning (Sweco, 2020) har 
påvisat halter i ytvattnet som med stor marginal överskrider MKN, 361 respektive 381 
ng/l. 

Se Figur 12 för de tidigare provpunkternas lägen i förhållande till uppmätta 
föroreningshalter i jord.  

5.4 Inmätning 
Nedanstående koordinater (N, E) och höjdangivelser gäller grundvattenrörets överkant 
(utan lock) respektive markytan bredvid röret. Koordinater i Sweref 99 15 00. Höjd avser 
meter över havet, höjdsystem RH 2000. 

Tabell 5. Inmätning av grundvattenrör.  

Punktnamn N E Höjd rök* Höjd my** 

SW2002GV  6494189,65 150943,98 107,407 106,727 

SW2003GV  6494101,53 150830,96 106,897 106,122 

SW2004GV  6493915,05 150689,00 105,868 105,743 

SW2005GV  6494005,11 150927,05 105,993 105,073 

SW2006GV  6494259,12 150909,87 108,292 107,897 

SW2007GV  6494293,34 150831,29 113,390 112,150 

SW2008GV  6494247,76 150878,20 111,878 111,961 

SW2009GV  6494191,37 150853,59 111,028 110,017 

SW2010GV  6494221,36 150820,42 111,624 111,732 

SW2012GV  6494108,58 150715,76 110,280 109,150 

* Röröverkant 

** Markyta 
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6 Tolkning och analys 
Interpolerade tolkningar av föroreningsutbredningen med avseende på PFAS-halter i jord 
och i grundvatten samt grundvattennivåer har gjorts, se Figur 12, Figur 14 och Figur 15. 
Interpolering har gjorts med metoden Natural Neighbour i modulen Spatial Analyst i ESRI 
ArcMap 10.7.  

För att kunna genomföra interpoleringen för jord har data från ytor (ytliga samlingsprover) 
gjorts om till ett punktlager där varje delområde representeras av en punkt i områdets 
geografiska mitt. Detta ger ett fel i interpoleringen eftersom det som nu tolkas som en 
enstaka punkt egentligen är ett värde som representerar en större yta. Samlingsproverna 
motsvarar också ett medelvärde med de enskilda delprovernas halter. De delar av 
undersökningsområdet som har glest mellan provpunkter och samlingsprover bör också 
tolkas med försiktighet eftersom samlingsproverna söder om brandövningsplatsen visat 
att halterna kan variera kraftigt. Det är viktigt att notera att interpoleringen endast är ett 
sätt att grafiskt visa storskalig föroreningsförekomst inom undersökningsområdet och inte 
representerar verkliga halter. Fördelningen i områden mellan provpunkterna kan vara 
annan än den beräknade. Interpoleringen ger ändå ett bra visuellt stöd för 
föroreningsutbredningen inom undersökningsområdet och visar tydligt att det förekommer 
ett andra källområde i skogen nedanför brandövningsplatsens sydöstra del.  

 
Figur 12. Interpolering av PFAS-halter baserat på samlingsprover och skruvprover, provpunkter 
från ytvattenprovtagning i tidigare undersökning. © Lantmäteriet. 
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Figur 13. Fördelning mellan olika PFAS-ämnen i jord (PFAS22) Streckad röd linje indikerar 
ungefärligt område med högst uppmätta halter. © Lantmäteriet. 

I Figur 13 redovisas fördelningen mellan olika PFAS-ämnen (PFAS22) i jord. Endast de 
enskilda PFAS-ämnen som påvisats över analysmetodens rapporteringsmetod är med i 
figuren.  

Det som är tydligt för jordproverna är att det är PFOS som dominerar inom det område 
där högst halter uppmätts. I de kringliggande områdena, med lägre halter, förekommer en 
större spridning mellan de olika PFAS-ämnen som utgör totalhalten. PFOS utgör där en 
mindre andel och istället förekommer bland annat PFBA, PFPeA och PFHxa. I några 
provpunkter även PFOA och PFHxS.  

Inom själva brandövningsplatsen förekommer FOSA, 6:2 FTS och 8:2 FTS, vilket inte 
förekommer i någon större omfattning i områdena med lägre halter. 6:2 FTS finns oftast i 
nyare brandskum och kan brytas ner till PFHxA och PFPea. PFOS tyder på äldre 
brandskum. De olika PFAS-ämnen som dominerar i analyserade prover är samtliga 
vanligt förekommande på brandövningsplatser. 

Interpolering av grundvattennivåer, se Figur 14, har gjorts dels för lodade nivåer från 
aktuell undersökning, dels för ett kombinerat underlag som inkluderar provpunkter utanför 
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aktuellt undersökningsområde med grundvattennivåer som är från tidigare år (Sweco, 
2016 och Sweco, 2017). Grundvattennivåer i aktuell undersökning har lodats vid olika 
tillfällen men trots vissa variationer i grundvattennivå i de enskilda grundvattenrören har 
interpoleringarna gett samstämmiga resultat för grundvattnets generella 
gradient/strömningsriktning. Provpunkt SW2008GV bedöms enligt ovan inte motsvara 
den verkliga grundvattenytan och har därför inte använts i interpoleringen. I Figur 14 har 
sammanvägd bedömning gjorts för de olika interpoleringarna och grundvattnets bedömda 
generella strömningsriktning visas som streckade pilar. I Figur 15 visas interpolerad halt 
samt enskilda grundvattenprovpunkter tillsammans med bedömd strömningsriktning för 
grundvattnet. 

  
Figur 14. Interpolerade grundvattennivåer samt bedömd ungefärlig strömningsriktning.  
© Lantmäteriet. 
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Figur 15. Interpolering av PFAS-halter i grundvatten. Bedömd grundvattenriktning som streckade 

blå pilar. © Lantmäteriet. 

I de grundvattenrör där prover uttagits vid flera olika tillfällen (se Tabell 4) bedöms de 
uppmätta halterna vara i samma storleksordning med tanke på att proverna uttagits under 
flera år och vid olika årstider. 

Vid jämförelse mellan fördelning av de olika PFAS-ämnena (PFAS11) för 2017 och 2020 
ses att fördelningen inte har förändrats i någon större omfattning, se   
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Tabell 6. 

Fel! Hittar inte referenskälla.Analys är utförd med avseende på PFAS22 men utöver 
PFAS11 förekommer övriga PFAS i liten omfattning i grundvattnet. 
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Tabell 6. Jämförelse mellan fördelning av olika PFAS-ämnen för 2017 och 2020. Rutor utan värde 
innebär halter under rapporteringsgräns. 
 

 

I Figur 16 visas fördelningen av olika PFAS-ämnen i de provtagna grundvattenrören. 

 
Figur 16. Fördelning mellan de olika ämnena i PFAS11 i grundvatten. © Lantmäteriet.  

Det framgår tydligt av Figur 16 och sammanställningen i   
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Tabell 6 att provpunkt SWG1704 har en annan sammansättning på PFAS-föroreningen 
än provpunkterna SWG1705 och SWG1706. När liknande sammanställning görs även för 
övriga rör inom undersökningsområdet ser man att det finns två olika typer av fördelning; 
dels de som har övervägande PFOS och 6:2 FTS, dels de som har främst PFPeA och 
PFHxA (nedbrytningsprodukter till 6:2 FTS). I Figur 17 illustreras vilka grundvattenrör som 
har respektive fördelning där Typ 1 avser PFOS och 6:2 FTS och Typ 2 avser 
nedbrytningsprodukterna. Provpunkt SW2006GV har en fördelning som är ett mellanting 
mellan Typ 1 och Typ 2.    

 
Figur 17. Typ av fördelning mellan PFAS-ämnen i grundvatten. © Lantmäteriet. 

I provpunkt SWG1703 i södra delen av planområdet har endast låg halt PFAS uppmätts 
vid de två provtagningarna under 2020. Vid bägge provtagningarna påvisades endast 
PFOA över rapporteringsgräns, inga övriga PFAS-ämnen. I övriga provtagna rör utgör 
PFOA endast 5-6% av totalhalten vilket skulle kunna indikera en annan källa än 
brandövningsplatsen, alternativt att PFOA sprids snabbare än övriga ämnen. 

De uppmätta halterna i ytvatten i februari 2020 visar på likvärdiga halter uppströms och 
nedströms men även uppströmspunkten ligger i närheten av det område där föroreningen 
i jord inte helt har avgränsats. När det gäller fördelningen av enskilda PFAS-ämnen i 
ytvatten så dominerar PFPeA, PFHxA, PFHxS och PFOS. Denna fördelning stämmer 
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relativt väl med fördelningen i ytliga jordprover, t.ex. i J07SP och J09SP som ligger i 
anslutning till diket. Fördelningen stämmer mindre väl med uppmätta halter i grundvatten, 
där PFOS inte förekommer i samma utsträckning. 

 

 

7 Samlad bedömning av föroreningssituationen 
Den samlade bedömningen av uppmätta halter i jord, grundvatten och ytvatten vid 
samtliga hittills genomförda undersökningstillfällen är att: 

- PFAS förekommer inom flera delområden, både i jord och grundvatten 
- Ett andra källområde i jord noteras i skogsområdet sydost om BÖP 

Kraftigast påverkan av PFAS i jord inom brandövningsplatsen finns i anslutning till 
betongplatta för skumövning och i området där övning av bilbrand samt extern utbildning 
sker, se Figur 18. 

Kraftigast påverkan av PFAS i grundvatten finns i anslutning till betongplatta för 
skumövning samt i anslutning till Räddningstjänstens anläggning för intern utbildning, se 
Figur 19. 

Vid Räddningstjänstens anläggning för intern utbildning har inga höga halter PFAS 
påvisats i jord i de prover som tagits närmast anläggningen. Det är dock sannolikt att 
kraftig förorening av PFAS förekommer i marken under anläggningen. Vid skumsläckning 
i containrarna har skum läckt ut genom fönster, dörrar och andra luckor. Det är därför 
troligt att en stor andel av brandskummet trängt rakt ner under anläggningen.  Detta 
antagande stöds också av att bland de högsta halterna i grundvatten uppmätts 
nedströms anläggningen för intern utbildning, se Figur 19. 
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Figur 18. Identifierade verksamhetsområden från MIFO fas 1, tillsammans med interpolerade 

PFAS-halter i jord. © Lantmäteriet. 

Föroreningssituationen i grundvatten är tydligare koncentrerad till brandövningsplatsens 
centrala delar med betongplatta, övningsplats för bilbrand samt anläggningar för intern 
och extern övning. Det påträffade andra källområdet i jord i planområdet återspeglas inte i 
samma utsträckning i grundvatten (se Figur 20) vilket skulle kunna tyda på att 
föroreningen i skogsområdet är mer begränsad i djupled. Detta har dock ännu inte 
verifierats genom provtagning.  
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Figur 19. Identifierade verksamhetsområden från MIFO fas 1, tillsammans med enskilda och 
interpolerade PFAS-halter i grundvatten. © Lantmäteriet.  

De PFAS-halter som i tidigare undersökning (Sweco, 2020) har uppmätts i ytvatten i 
bäck/dike sydost om brandövningsplatsen bedöms främst ha orsakats av den ytliga 
jordföroreningen i skogsområdet snarare än av föroreningen i grundvatten. Bedömningen 
baseras dels på djup till grundvatten i förhållande till diket, dels på att PFAS har påträffats 
i jord ända fram till diket. Även fördelningen mellan olika PFAS-ämnen stämmer bättre 
överens mellan jord och ytvatten än mellan grundvatten och ytvatten.  
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Figur 20. Halter av summa PFAS i jord (interpolerad) samt grundvatten. © Lantmäteriet. 

8 Kvarstående kunskapsluckor 
De kunskapsluckor som i dagsläget kvarstår rör främst följande: 

• Avgränsning i djupled av PFAS-halter i jord inom den del av planområdet som 
ligger direkt söder om brandövningsplatsen 

• Fullständig avgränsning av föroreningsutbredningen i ytled 

• Kvantifiering av föroreningstransport i ytvatten inklusive kartläggning av hur stor 
del av året som bäckar/diken är vattenförande och hur stora flödena är 

• Eventuell spridning av PFAS i vatten och sediment via dagvattennät från 
brandövningsplatsen 

• Utbredning av PFAS-föroreningen i grundvatten i djupled samt eventuell 
spridning till bergakvifär. 
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Foton från platsbesök samt fältarbeten. För ytterligare foton från brandövningsplatsen, se 
provtagningsplan daterad 2020-08-21 
 

  
Figur 1. Fotot taget i västlig riktning mot parkering och entré till brandövningsplasten. Till höger i bilden 
syns huvudbyggnad för lektioner.   
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Figur 2. Foto taget i nordöstlig riktning mot delområde 1, 2 och 3. Betongplattan för övning med brandskum 

syns också i figuren.  
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Figur 3. Delområde 1 och betongplattan för övning med skum, foto taget i östlig/nordöstlig riktning.  

 
Figur 4. Översiktsvy mot nordost med betongplattan till vänster och Räddningstjänstens containrar för 
interna övningar rakt fram. 
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Figur 5. Dagvattenbrun för skumhantering vid betongplattan.  
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Figur 6. Foto taget i östlig riktning mot delområde 4 och anläggning för intern övning.  
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Figur 7. Foto taget i sydöstlig riktning mot brandövningsplatsens östra hörn. Vägen går ned mot de gamla 
delarna där tidigare verksamhet i form av asfaltsverk bedrivits.  

 
Figur 8. Foto taget i östlig riktning längs med staketet mot de gamla delarna av asfaltsverket. 
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Figur 9. Foto taget i nordvästlig riktning mot delområde 9. Mitt i bilden syns betonghuset som används i 
brandövningsverksamheten.  

 
Figur 10. Foto taget i västlig riktning på delområde 9 och delområde 10.  
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Figur 11. Vy österut mot delområde 9. 

 
Figur 12. Borrning i provpunkt SW2011GV. Vy mot nordost. 
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Figur 13. Borrning i provpunkt SW2010GV. Vy mot sydväst. 

 
Figur 14. Grundvattenrör installerat i provpunkt SW2008GV. Vy mot nordväst och containerbyggnader för 
intern utbildning. 
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Figur 15. Installation av grundvattenrör SW2009GV. 

 
Figur 16. Ytvattenprovtagning i dike/bäck, YT01. 
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Figur 17. Ytvattenprovtagning i dike/bäck, YT02. 

  
Figur 18. Läge för grundvattenrör SW2004GV (avbrutet). 
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Figur 19. Grundvattenrör SW2005GW. 

 
Figur 20. Provtagning i grundvattenrör SWG1703. 
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BILAGA 4 
 

 

FÄLTPROTOKOLL SKRUVBORRNING 



Teckenförklaring fältprotokoll  

 

Cl/le = lera 

cl = lerig 

dc = (efter huvudord) torrskorpa 

FSa = finsand (>0,063 till 0,2 mm) 

gr = grusig 

Hu = humusjord (mulljord) 

hu = humushaltig 

Mg ( ) = fyllning av ( ) 

Pt = torv 

pr = växtdelar 

Sa = sand 

sa = sandig 

Si = silt 

si = siltig 

st = stenig 

Ti = morän 

v = varvig. T.ex. vSi betyder varvig silt 

( ) = något, t.ex. (si) betyder något siltig 

Code 90 = avslut utan att stopp erhållits 

Code 91 = Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt för metoden normalt förfarande 

Code 92 = Stopp mot sten eller block 

 

Källor:  

Svenska Geotekniska föreningen (SGF), Byggnadsgeologiska sällskapet (BGS), 2001:2, 

Beteckningssystem – för geotekniska utredningar.  

Svenska Geotekniska föreningen (SGF), 2016, Berg och jord beteckningsblad. 



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2002GV

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

3,35 Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

-

-

-

-

-

-

-

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,50 grSa Lite material. Ljusbrunt.

0,50  - 1,00 grSa Lite material. Ljusbrunt.

1,00  - 1,50 grSa Ljusbrunt.

1,50  - 2,00 grSa Fuktigt

2,00  - 3,00 grSa Grå. Lite siltigt.

3,00  - 4,00 grSa Inget prov

4,00  - Stopp

  -

 -

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

Lite material. Ljusbrunt.

Lite material. Ljusbrunt.

Ljusbrunt.

Fuktigt

Grå. Lite siltigt.

Ej jordprov.

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-09-03
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-09-03

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Norra Bråstorp etapp 2 Hans-Olof Back



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2003GV

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

2,84 Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,50 Sa(si)

0,50  - 1,00 Sa(si)

1,00  - 1,50 grSa

1,50  - 2,00 grSa

2,00  - 3,00 grSa Mkt blött

3,00  - Stopp

  -

  -

  -

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-09-03
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-09-03

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Norra Bråstorp etapp 2 Hans-Olof Back



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2004GV

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Torrt Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,50 Sa Ljusbrun

0,50  - 1,00 "torrsilt" Ljusbrun

1,00  - 1,50 SiSa Ljusbrun

1,50  - 2,00 GrSiSa Stenigt. Ljusbrun.

2,00  - 3,00 GrSiSa Grå

3,00  - 4,00 GrSiSa Grå

4,00  - Stopp

  -

 -

  -

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-09-03
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-09-03

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Norra Bråstorp etapp 2 Hans-Olof Back



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2005GV

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

3,25 Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

 -

  -

 -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,30 Jord/mull

0,30  - 0,70 Torv

0,70  - 1,00 siSale(?)

1,00  - 1,50 SiSa

1,50  - 2,00 SaSi

2,00  - 3,00 GrSa

3,00  - Stopp

  -

 -

  -

 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Norra Bråstorp etapp 2 Hans-Olof Back

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-09-03
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-09-03

Djup (m) 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2011GW

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Torrt Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg (cl hu gr Sa) 1 Asfaltrester

0,25  - 0,50 Mg ( cl gr Sa) 2

0,50  - 0,70 Mg (st cl gr sa) 3

0,70  - 1,00 (pr) si Sa 4

1,00  - 1,50 gr si Sa 5

1,50  - 2,00 gr si Sa 6

2,00  - 3,00 (gr) Sa 7

3,00  - 4,00 gr Sa 8

4,00  - 5,10 saTi Inget prov

5,10  - Code 91

 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-05
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-05

Djup (m) 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2012GW

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

4,20 Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 (pr) hu Sa 1

0,25  - 0,50 (pr) si Sa 2

0,50  - 0,75 si Sa 3

0,75  - 1,00 si Sa 4

1,00  - 1,50 Sa 5

1,50  - 2,00 Sa 6

2,00  - 3,00 Sa 7

3,00  - 4,00 Sa 8

4,00  - 5,00 Sa Inget prov

5,00  - Code 91

 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-05
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-05

Djup (m) 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2010GW

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg (gr sa si Cl) 1

0,25  - 0,50 Mg (gr sa si Cl) 2

0,50  - 0,75 Mg (gr sa Si) 3

0,75  - 1,00 Mg (gr sa Si) 4

1,00  - 1,50 Mg (gr sa Si) 5

1,50  - 2,00 Mg (pr gr si Sa) 6

2,00  - 2,50 gr Sa 7

2,50  - 3,00 gr Sa 8

3,00  - 4,00 Sa 9 Fuktigt 3,1 muy

4,00  - 4,90 Sa

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-06
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-06

Djup (m) 

2 x filter 3m rör

Kapat 0,39m

uppstick 

0,07muy

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2014J

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

 -

  -

 -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg (gr Sa) 1 Luktar

0,25  - 0,50 Mg (gr Sa) 2 Luktar

0,50  - 0,75 Mg (gr si Sa) 3 Luktar

0,75  - 1,00 Mg (gr si Sa) 4 Luktar

1,00  - 1,50 Mg (gr si Sa) 5 Luktar

1,50  - 2,00 Mg (gr sa Si) 6 Luktar

2,00  - 3,00 gr Sa 7 påskrap lite mtr. Kvar

3,00  - 4,00 (gr) Sa 8

 -

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-06
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-06

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2008GW

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

0,50 Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg (asfalt gr Sa) 1

0,25  - 0,50 Mg (asfalt gr Sa) 2

0,50  - 0,75 Mg ( gr si Sa) 3

0,75  - 1,00 Mg (gr si Sa) 4

1,00  - 1,50 Mg (gr si Sa) 5

1,50  - 2,00 Mg (gr si Sa) 6 Terrasuppbyggnad

2,00  - 3,00 (pr) gr sa 7 trädrötter

3,00  - 3,60 gr si Sa 8 Code 91

 -

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

2m X filter, 2m x rör

Kapat 0,59m

uppstick, 0,06muy

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-06
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-06

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2009GW

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg (Asfalt gr Sa) 1

0,25  - 0,50 Mg (gr Sa) 2

0,50  - 0,75 Mg (gr Sa) 3

0,75  - 1,00 Mg (gr Sa) 4

1,00  - 1,50 cl Ti 5

1,50  - 2,00 cl Ti 6

2,00  - 2,20 cl Ti Inget prov

2,20  - stopp mot berg

 - Code 93

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

2 x 2m filter, 2 X 2m rör

Uppstick 1,03möy

Flyttad och borrad till 3,2m

Code 93, stopp mot berg

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-06
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-06

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2006GW

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 hu sa Si 1

0,25  - 0,50 hu sa Si 2

0,50  - 0,75 pr gr sa Si 3

0,75  - 1,00 gr si Sa 4

1,00  - 1,50 gr Sa 5

1,50  - 2,00 gr Sa 6

2,00  - 3,00 gr Sa 7

3,00  - 4,00 sa Ti 8

 -

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

Måste mätas om med totalstation

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-09
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-09

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2007GW

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 hu Sa 1

0,25  - 0,50 gr Sa 2

0,50  - 0,75 pr gr Sa 3

0,75  - 1,00 pr gr Sa 4

1,00  - 1,50 gr Sa 5

1,50  - 2,00 gr Sa 6

2,00  - 3,00 Sa 7

3,00  - 4,00 Sa 8 Friktionsstopp?

 -

  -

 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-09
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-09

Djup (m) 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2013J

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg (gr Sa) 1

0,25  - 0,50 Mg (gr Sa) 2

0,50  - 0,75 Mg (gr Sa) 3

0,75  - 1,00 Mg (gr Sa) 4

1,00  - 1,50 gr Sa 5

1,50  - 2,00 gr Sa 6

2,00  - 3,00 gr si Sa 7

3,00  - 4,00 Ti 8

4,00  -

  -

 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-09
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-09

Djup (m) 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta



Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

SW2015J

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg (gr Sa) 1

0,25  - 0,50 Mg (gr Sa) 2

0,50  - 0,75 Mg (gr Sa) 3

0,75  - 1,00 gr Sa 4

1,00  - 1,50 gr sa si Cl 5

1,50  - 2,00 gr si Sa 6

2,00  - 3,00 Sa 7

3,00  - 4,00 Sa 8

 -

  -

 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

130011648 Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson

under ref.yta

Datum:

Skr 2020-11-09
Grundvattenobservationer Kontaktperson

20-11-09

Djup (m) 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta



 
 

 

1 (1) 

Sw e co Sve r ig e  AB   

 

m
em

o0
4.

do
cx

 2
01

3-
06

-1
4 

FM p:\21353\13011648_pfas_norra_bråstorp_och_smedsby\000_pfas_norra_bråstorp_och_smedsby\10 arbetsmtrl_dok\resultatrapport\bilagor\bilaga 5 - 
installationsprotokoll gv.docx 
 

   

BILAGA 5 
 

 

INSTALLATIONSPROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR 



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2020-09-03 3,35 SIKL

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Norra Bråstorp etapp 2 Hans-Olof Back
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2002GV 2020-09-03

Markyta nivå

ÖK rör nivå 0,70

Total rörlängd 4,04

Höjd över markytan 0,70

Spetsnivå -3,34

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63mm

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

Mkt finpartiklar, långsam tillrinning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2020-09-03 2,84 -2,08 SIKL

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Norra Bråstorp etapp 2 Hans-Olof Back
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2003GV 2020-09-03

Markyta nivå

ÖK rör nivå 0,76

Total rörlängd 4,04

Höjd över markytan 0,76

Spetsnivå -3,28

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp Slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63,00

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

Mycket silt men god tillrinning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2020-09-03 Torrt SIKL

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Norra Bråstorp etapp 2 Hans-Olof Back
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2004GV 2020-09-03

Markyta nivå

ÖK rör nivå 1,19

Total rörlängd 5,04

Höjd över markytan 1,19

Spetsnivå -3,85

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp Slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63mm

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2020-09-03 3,25 -2,35 SIKL

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Norra Bråstorp etapp 2 Hans-Olof Back
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2005GV 2020-09-03

Markyta nivå

ÖK rör nivå 0,90

Total rörlängd 4,40

Höjd över markytan 0,90

Spetsnivå 3,50

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp Slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63mm

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

Mkt partiklar, OK tillrinning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2020-11-09 Torrt MM

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2006GV 2020-11-09

Markyta nivå

ÖK rör nivå 0,50

Total rörlängd 4,00

Höjd över markytan 0,50

Spetsnivå -3,50

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63mm

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2007GV 2020-11-09

Markyta nivå

ÖK rör nivå 1,26

Total rörlängd 5,07

Höjd över markytan 1,26

Spetsnivå -3,81

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp Slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63,00

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

13011648-002
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Anmärkning

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63,00

Markyta nivå

ÖK rör nivå 1,05

Total rörlängd 7,07

Höjd över markytan 1,05

Spetsnivå -6,02

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2007GV 2020-12-22

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2010GV 2020-11-06

Markyta nivå

ÖK rör nivå -0,07

Total rörlängd 4,65

Höjd över markytan -0,07

Spetsnivå -4,72

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp Slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63mm

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock+dexel

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

13011648-002
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Anmärkning

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock+dexel

Anmärkning

Flyttad 2m öster från ursprungsläget

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Slits

Filterlängd 2,00

Diameter 63mm

Markyta nivå

ÖK rör nivå -0,07

Total rörlängd 6,66

Höjd över markytan -0,07

Spetsnivå -6,73

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2010BGV 2020-12-22

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2008GV 2020-11-06

Markyta nivå

ÖK rör nivå -0,06

Total rörlängd 3,48

Höjd över markytan -0,06

Spetsnivå -3,54

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp Slits

Filterlängd 1,00

Diameter 63mm

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock+dexel

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2009GV 2020-11-06

Markyta nivå

ÖK rör nivå 1,03

Total rörlängd 4,07

Höjd över markytan 1,03

Spetsnivå -3,04

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp Slits

Filterlängd 1,00

Diameter 63mm

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Flyttad från provtagningspunkt

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

130011648
Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Smedsby brandövningsplats Magnus Magnusson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2012GV 2020-11-05

Markyta nivå

ÖK rör nivå 1,12

Total rörlängd 6,07

Höjd över markytan 1,12

Spetsnivå -4,95

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial Plast

Filtertyp Slits

Filterlängd 1,00

Diameter 63mm

Tätning

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Bilaga 6 - Fältanteckningar skruvprovtagning
Uppdrag Uppdragsledare Datum

Smedsby och Norra Bråstorp PFAS Martin Fransson 2021-03-10
Uppdragsnummer Upprättad av

13011648 Martin Fransson 

Provtagning 2020-09-03
Provtagare: Simon Klintefors

Provpunkt
Djup (m) Jordartsbedömning 
SW2002GV
0-0,5 grSa
0,5-1 grSa
1-1,5 grSa
1,5-2 grSa
2-3 grSa
3-4 grSa
SW2003GV
0-0,5 Sa(si)
0,5-1 Sa(si)
1-1,5 grSa
1,5-2 grSa
2-3 grSa
SW2004GV
0-0,5 Sa
0,5-1 "torrsilt"
1-1,5 SiSa
1,5-2 GrSiSa
2-3 GrSiSa
3-4 GrSiSa
SW2005GV
0-0,3 Jord/mull
0,3-0,7 Torv
0,7-1 siSale?
1-1,5 SiSa
1,5-2 SaSi
2-3 GrSa

Provtagning 2020-11-05 - 2020-11-06
Provtagare: Axel Blomgren

Provpunkt
Djup (m) Jordartsbedömning 

SW2011GV
0-0,25 Mg [grus, sand]

0,25-0,5 Mg[grus, lera, sand]?
0,5-0,7 Mg[grus, sand]?
0,7-1 Sa
1-1,5 grSa

1,5-2 grSa

Kommentar

Naturligt? Rötter. Ingen gen lukt.

En del rötter. Spår av tegel, asfalt. Mer lerigt material från ca 0,2 
(Mg[grus, lera, sand]?). Ingen gen lukt.
Spår av asfalt. Ingen gen lukt. 
Ingen gen lukt

5/11. Rengöring av skruv före provtagning. Asfaltslager 
påträffades under gräsytan. Påbörjad ca 10:35

Naturligt? Rötter. Ingen gen lukt. Delvis finsand. Inslag av silt? 
Materialet flyger iväg i vinden. 
Naturligt? Rötter. Ingen gen lukt. 

Kommentar

Lite material. Ljusbrunt.
Lite material. Ljusbrunt.
Ljusbrunt
Fuktigt material. Ev. gv på 1,7m
(grå) lite Si.
(ej jordprov)

Naturliga jordmassor
Naturliga jordmassor
Naturliga jordmassor
Naturliga jordmassor
Mycket blött.

Ljusbrun. Naturliga jordmassor.
Ljusbrun. Naturliga jordmassor.
Ljusbrun. Naturliga jordmassor.
Ljusbrun. Naturliga jordmassor.
Grå. Naturliga jordmassor.
Grå. Ej jordprov.

Blött

Blött
Blött

Mark
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2-3 (gr)Sa

3-4 grSa

SW2012GV
0-0,25 Mg[humus?, sand]?

0,25-0,5 Sa
0,5-0,75 siFSa
0,75-1 siFSa
1-1,5 Sa
1,5-2 Sa
2-3 Sa

3-4 Sa

SW2010GV
0-0,25 Mg[grus, sand, lera]?
0,25-0,5 Mg[grus, sand, lera]?
0,5-0,75 Mg[grus, sand, lera]?
0,75-1 Mg[sten, grus, sand, 

lera]?
1-1,4 Mg[grus, sand, lera]?
1,4-1,8 siSa
1,8-2,0 siSa

2,2-2,6 grSa

2,6-3,0 (gr)Sa
3-4 Sa
SW2014 J
0-0,25 Mg[grus, sand]
0,25-0,5 Mg[lera, grus, sand]
0,5-0,75 Mg[lera, grus, sand]
0,75-1 Mg[grus, lera, sand]
1-1,5 Mg[grus, lera, sand]?
1,5-2 Mg[grus, lera, sand]?
2-3 grSa
3-4 Sa
SW2008GV
0-0,25 Mg[grus, sand]
0,25-0,5 Mg[lera, grus, sand]
0,5-0,75 Mg[lera, grus, sand]
0,75-1 Mg[lera, grus, sand]
1-1,5 Mg[grus, lera, sand]
1,5-2 Mg[grus, lera, sand]
2-3 Mg[lera, grus, sand]
3-3,6 Mg[grus, lera, sand]
SW2009GV
0-0,25
0,25-0,5 Mg[grus, sand]

(lera). Rötter. Ingen gen lukt. Blött material. 2,6-3,0 mer (gr)clSa.
Fyll? (gr)saCl. Ingen gen lukt. Stopp på 3,6 m

Utgår- för lite material på skruv. 
Ingen gen lukt. Risk för omblandning av material på 0-1 m

Ingen gen lukt
Ingen gen lukt
(lera). Ingen gen lukt. 
Ingen gen lukt
Ingen gen lukt

Oljelukt
Mycket intryckt material från övre lager! Oljelukt. Naturligt?
OBS: Mycket intryckt material. Ej representativt prov? Oljelukt
Skruv rengjord före provtagning.
Ingen gen lukt

Oljelukt
Oljelukt. (Lera)
Oljelukt
Oljelukt
Oljelukt

Fyll? grsaCl. Rostutf. Ingen gen lukt. Svarta fläckar- asfalt?
Naturligt? Ingen gen lukt. Rostutf. 
Naturligt. Något grövre sand (än ovan lager). Ingen gen lukt. 
Rostutf. OBS liten provmängd. Material delvis blandat med 1.4-
Vit-ton. Naturligt? Material 2-2,2 omblandat från övre lager- ej 
provtaget. Ingen gen lukt.

Skruv rengjord före provtagning.

Naturligt? Mer rostbrun ton. Ingen gen lukt. En del intryckt 
Ingen gen lukt. Naturligt? Fuktigt material. Stopp på 4,9 m. 

6/11. Skruv rengjord före provtagning. 
Ingen gen lukt. 
Svarta fläckar- asfaltsrester? Ingen gen lukt. Rostutfällningar. 
Fyll? (gr)saCl. Rot. Rostutfällningar. Ingen gen lukt
Fyll? (st)(gr)saCl.Rostutfällningar. Ingen gen lukt. Svarta 
fläckar/svart material. Asfalt?

Mycket material har ramlat av skruven. Naturligt? Ingen gen lukt. 
Naturligt? Ingen gen lukt. 
Naturligt? Ingen gen lukt. 2-2,5 m har materialet ramlat av skruv. 
Risk för omblandning- mörkare sand. 
3-3,5. Materialet har till stora delar ramlat av skruven. Risk för 
omblandning- mycket mörk sand förekommer intryckt. Ingen gen 
lukt. 

Naturligt? Ingen gen lukt. 
Naturligt? Ingen gen lukt. 

5/11. Tid för provtagning ca 13:30. Skruv rengjord.
Fyll? Sand med inslag av humus. Röd-brun ton på sanden. Rötter. 
Ingen gen lukt.
Naturligt? Något ljusare ton än lagren ovan. Ingen gen lukt

Mesta av materialet 2-2.5 föll av skruv. Ingen gen lukt. En del 
mörkare material (humöst?) inblandat från ytliga lager. 
En del material inblandat från övre lager. Grövre sand än i övr 
lager. Ingen gen lukt. Stopp på 4,2. Även stopp i punkt 5 m 
bredvid (på 5,1 m djup). Torrt i båda punkterna. Inget GV-rör satt. 
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0,5-0,75 grSa
0,75-1 Mg[grus, sand]
1-1,5 Mg[grus, lera, sand]?
1,5-2 Mg[grus, sand, lera]?
2-3

För övriga provpunkter hänvisas till Geotekniskt fältprotokoll skruvborrning,
eftersom dessa prover togs ut av geotekniker

Förkortningar
Cl/le = lera
cl = lerig
dc = (efter huvudord) torrskorpa
FSa = finsand (>0,063 till 0,2 mm)
gr = grusig
Hu = humusjord (mulljord)
hu = humushaltig
Mg ( ) = fyllning av ( )
Pt = torv
pr = växtdelar
Sa = sand
sa = sandig
Si = silt
si = siltig
st = stenig
Ti = morän
v = varvig. T.ex. vSi betyder varvig silt
( ) = något, t.ex. (si) betyder något siltig

Källor: 
Svenska Geotekniska föreningen (SGF), Byggnadsgeologiska sällskapet (BGS), 2001:2,
Beteckningssystem - för geotekniska utredningar. 
Svenska Geotekniska föreningen (SGF), 2016, Berg och jord beteckningsblad.

Liten provvolym 
Ingen gen lukt. Risk för omblandning av material på 0-1 m
Fyll? Ingen gen lukt.
Fyll? Rötter. Ingen gen lukt. 
Stopp på 2,1 m
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Bilaga 7 - Fältanteckningar provgropar
Uppdrag Uppdragsledare Datum

Smedsby och Norra Bråstorp PFAS Martin Fransson 2021-03-10
Uppdragsnummer Upprättad av

13011648 Martin Fransson 

Provtagning: 2020-09-15
Provtagare: Hilda Björn

Prov
Jordarts-
bedömning Kommentar Djup (m)

Delområde 1, gräsyta
A F Blandat sten, rötter, tegel, trä, torv? 0-0,3
B F Blandat torv?, silt, sand, grus, mull. 0-0,3
C F mugrSa. Mask. Myror. Lite sten. 0-0,3
D F mugrSa. Tegel, rötter. 0-0,3
Delområde 2, 
gräsyta
A F mugrSa. Stor rot. 0-0,3
B F Flyttad något västerut pga ledning. mugrSa. 0-0,3
C F Flyttad något österut pga ledning. mugrSa. 0-0,3
D F mugrSa. Mycket grus. 0-0,3
Delområde 3, 
gräsyta
A F mugrSa. 0-0,3
B F mustgrSa. 0-0,3
C F stgrSa. 0-0,3
D F mustgrSa, rötter. Mycket hård sten. 0-0,3
Delområde 4, 
grus/gräs
A F stgrSa. Tegelrester. 0-0,3
B F stgrSa. Mörkare sand. 0-0,3
C F stgrSa. Tegelrester. 0-0,3
Delområde 5, 
grus
A F grSa. 0-0,3
B F Kabel avgrävd. 3-5 cm u my. Lyktstolpe. 0-0,3
C F grSa. 0-0,3
D F grSa. Tjockt järnrör/ledning 15 cm u my. Tegel. 0-0,3
Delområde 6, 
grus
A F grSa, lite stenar. 0-0,3
B F grSa. 0-0,3
C F grSa, lite fuktigt. Tegelrester. 0-0,3
D F grSa. Porös sten? Beige/orange. 0-0,3
Delområde 7, 
asfalterad yta
A F stgrSa. Plastkon. 0-0,3
B F stgrSa. 0-0,3
C F stgrSa. 0-0,3
Delområde 8, 
asfalterad yta
A F stgrSa, mörkare i botten. Känns som torv? 0-0,3
B F stgrSa. 0-0,3
C F stgrSa, tegelbitar. 0-0,3
Delområde 9, 
asfalterad yta
A Asfalt Stopp asfalt. Luktar starkt av diesel. 0-0,1



B F stgrSa. 0-0,3
C F stgrSa, mycket sten. 0-0,3
D F grSa. 0-0,3
E F Tillagd extrapunkt i grönområde. 0-0,3
Delområde 10, 
gräsyta
A F grSa, asfalt under gräs. Luktar starkt av diesel. 0-0,3
B F grSa. Porös sand. Rötter, större stenar. 0-0,3
C F Sand, rötter, mull. 0-0,3
D F Tjock asfalt under gräs, stgrSa under. 0-0,3



Bilaga 8 - Fältanteckningar grundvattenprovtagning
Uppdrag Uppdragsledare Datum

Smedsby och Norra Bråstorp PFAS Martin Fransson 2021-03-10
Uppdragsnummer Upprättad av

13011648 Martin Fransson 

Provtagning: 2020-10-28/29
Provtagare: Hilda Björn och Therese Kronstrand
Väderlek: Växlande molnighet. 

Provpunkt
GVY (m under
röröverkant)

SWG1703
1,22

SWG1704
4,78

SWG1705
3,75

SWG1706
2,38

SW2002GV
2,54

SW2003GV
2,25

SW2004GV
2,99

SW2005

1,51

Provtagning: 2020-11-18/19
Provtagare: Axel Blomgren
Väderlek: Mulet, blåsigt, ca 5-10 grader. Uppehåll.

Provpunkt
GVY (m under
röröverkant)

SW2011GV

SW2012GV
Tid: 09:10 5,87

Tid: 16:50 5,89

Omsättning 8 liter. Luktar svavel.

Omsättning 1,5 liter.

Omsättning 3 liter. 

Omsättning 3,5 liter.

Kommentar provtagning

Omsättning 10 liter. Bra tillrinning. 

Omsättning 3 liter. 

Omsättning 1,5 liter. Vattnet luktar 
mycket illa. Saboterat rör, bortskruvat 
och slängt en bit ifrån provpunkten. 
Toppen tillsparkad, går ej att gänga 
på det bortskruvade röret. Stått 
öppet, löv och skräp i. Ny rör ö.k: 
20,5 cm. Först togs ett PFAS-prov 
före omsättning. Efter omsättning 
kunde bara en halv flaska fyllas. 
Extremt mycket lera på platsen.

Omsättning 3,5 liter. Luktar svavel.
OBS detta rör var felmärkt jämfört med karta, rättat i fält. SW2005 
blev felaktigt döpt till SW2004 vid installationen (påskrift på röret).

Provt uttaget: PFAS kärl fyllt. Provvolym räcker inte till fler kärl. Klart 

Kommentar provtagning

Omsättning. Prov taget på stillastående vatten, från mitten av 
vattenpelaren. Sen pumpas röret torrt. Omsatt volym ca 2-3 dl. Klart 
vatten, ingen gen lukt. Spets 6,04 m under rörkant.

Inget vatten

GV provtagning
2021-03-10
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SW2010GV

SW2008GV
Tid: 10:55 3,38

Tid 17:10 3,38
SW2009GV

SW2007GV

SW2006GV
Tid: 09:50 2,24

Tid: 18:10 2,24
1704
Tid: 11:42 4,39

Tid: 17:20 ca 4,6 

Provtagning och lodning: 2021-01-04
Provtagare: Axel Blomgren
Väderlek: Mulet, ca -5 grader. 

Provpunkt GVY (m under
röröverkant)

SW2012GV
Tid: 11:15 5,77
SW2006GV
Tid: 11:53 1,89
SW2010GV (ny)
Spets ca 6,09 m 
under rörkant.
Tid: 09:33

 ca 5,05

Tid: 13:54 5,73

SW2007GV (ny)
Spets 7,05 m 
under rörkant. 
Tid: 08:49

6,25

Tid: 11:20 6,25
SWG1704
Tid: 10:53 4,04

SWG1705
Tid: 11:02 3,08

Prov uttaget efter omsättning. Gul-brun ton. Ingen generell lukt. 

Uppstick 50,4 cm. Snedställt rör. (GVY mätt x2 till 4,04 med 2 olika 
lod.) 

Uppstick 105,4 cm

Uppstick: -0,08 m under markytan (Dexel!). Lerigt vatten i rör. Svårt 
att omsätta/renspumpa- slang sätter igen. Omsättning slutförd med 
bailer. Ca 1,5 l omsatt totalt med pump + bailer. Omsättning slutförd 
ca 13:00.
Provtagning av omsatt vatten. Prov uttaget med bailer. Lerigt vatten, 
ingen generell lukt.

Provtagning efter ny installation. Stående volym ca 2,5 l. Rör 
renspumpat: Omsatt ca 2,0 l. Uppstick 102,3 meter över marknivå. 
Prov taget på stående vatten. Grumligt vatten, ingen generell lukt. 
Rör torrlagt vid renspumpning/omsättning. Utslag på lod vid 7,05 
efter omsättning. Lerigt vatten i hinken, men inga större partiklar 
avsatta i hinken. 

Kommentar

Uppstick 109,8 cm

Uppstick 40,1 cm ovan markyta. 

Prov taget på stående vatten. Omsättning. Ingen gen lukt, något 
grumligt, en del partiklar. Ca 1 dl omsatt. 

Torrt, inget utslag på lod. Spets 5,04 m under rörkant.

Omsättning. Prov taget på stående vatten. Mjukt i botten av röret, lod 
lerigt. Avsäkning (2,58 muröv) trots lågt flöde- rör töms. Ca 3,5 l 
omsatt. Spets 4,02 m under rörkant.
Prov taget. Grumligt vatten. Metaller filtrerat i fält.  

Omsättning. Prov taget på stående vatten. Klart vatten, ingen gen 
lukt. Trots lågt flöde vid uttag-> röret töms. En del lerigt/grumligt 
vatten kom upp från nedre delen av röret. Ca 2 l omsatt. Spets 6,01 
m under rörkant.
Prov taget. Metaller filtrerat i fält.  

Rör torrt- inget utslag på lodet. 

PFAS kärl fyllt. 

Torrt, inget utslag på lodet. 

GV provtagning
2021-03-10
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Bilaga 9 - Analyssammanställning jordprover PFAS
Uppdrag Uppdragsnummer Upprättad av Datum Uppdragsledare Granskad av

PFAS Norra Bråstorp och Smedsby 13011648 Ann-Sofie Legind, Martin Fransson 2021-03-10 Martin Fransson Louise Johansson

Provtagnings

datum
2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 2020-10-08 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-06 2020-12-02 2020-11-05 2020-11-05 2020-12-02 2020-12-02 2020-11-06 2020-11-06 2020-11-05

Märkning: SW2002GV SW2003GV SW2004GV SW2005GV SW2006GV SW2006GV SW2007GV SW2008GV SW2008GV SW2009GV SW2009GV SW2009GV SW2009GV SW2010GV SW2010GV SW2010GV
Område: Plan Plan Plan Plan BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP

Typ: Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov
Djup (m) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,3 0-0,25 0,5-0,75 0-0,25 0,25-0,5  1-1,5 0,25-0,5 0,5-0,75 1-1,5 1-1,5 0-0,25 0,5-0,75 1,4-1,8

Ämne Enhet

Torrsubstans % 93,8 92,5 90,6 37,5 84,3 87,5 91,3 89,2 89,8 91,8 91,9 91,3 91,3 90,4 88,2 84,3
Totalt organiskt kol (TOC) % torrvikt - - - - 2,52 1,40 - 2,81 - 0,76 - - - - - 0,84
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg Ts 0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,00500 0,0010 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg Ts 0,0010 0,0017 <0,0005 <0,00500 0,0014 <0,00500 <0,0005 0,0011 0,0010 <0,0005 0,0010 <0,0005 <0,0005 0,0005 <0,0005 0,0016
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg Ts <0,0005 0,0019 <0,0005 <0,00500 0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0006 <0,0005 0,0013
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg Ts <0,0005 0,0010 <0,0005 <0,00500 0,0006 <0,00500 <0,0005 <0,0005 0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0008
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg Ts <0,0005 0,0007 <0,0005 <0,00500 0,0006 <0,00500 <0,0005 <0,0005 0,0009 0,0008 <0,0005 0,0006 0,0006 0,0011 0,0015 0,0023
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
PFTrDA perfluortridekansyra    mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
PFTeDA perfluortetradekansyra    mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg Ts <0,0005 0,0013 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 0,0009 0,0032 <0,0005 0,0021 0,0021 0,0108 0,0059 0,0143
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0011 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0025 0,0035 <0,0005
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg Ts <0,0005 0,0124 <0,0005 <0,00500 0,0006 <0,00500 <0,0005 0,0053 0,0019 0,1870 0,0090 0,1030 0,1030 0,1400 0,1600 0,0252 0,003 0,02 0,1
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 0,0007 0,0024 0,0016 <0,0005 0,0019 0,0019 0,0022 0,0012 0,0022
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0007 0,0006 0,0013 0,0013 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0008 <0,0005 0,0020 0,0020 0,0007 <0,0005 <0,0005
MeFOSA N-
metylperfluoroktansulfonamid mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
EtFOSA N-
etylperfluoroktansulfonamid mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
MeFOSE N-
metylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
EtFOSE N-
etylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,00500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
SUMMA PFAS* mg/kg Ts 0,0016 0,0190 0,0000 0,0000 0,0047 0,0000 0,0000 0,0071 0,0077 0,1952 0,0106 0,1108 0,1108 0,1584 0,1720 0,0477 0,003 0,02 0,1

Provtagnings

datum
2020-12-02 2020-12-02 2020-11-05 2020-12-02 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-09 2020-12-02 2020-11-05 2020-11-06 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-09 2020-12-02

Märkning: SW2010GV SW2010GV SW2011GV SW2011GV SW2013J SW2013J SW2013J SW2013J SW2014J SW2014J SW2014J SW2014J SW2015J SW2015J SW2015J SW2015J
Område: BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP

Typ: Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov
Djup (m)  2,6-3  3-4 0-0,25  1-1,5 0-0,25 0,25-0,5 1-1,5  2-3 0-0,25 0,25-0,5 0,5-0,75 2,0-3,0 0-0,25 0,25-0,5 1-1,5  3-4

Ämne Enhet

Torrsubstans % 93,4 94,5 86,8 96,5 94,4 94 93,2 91 91,4 92,5 90,5 - 90,4 90,3 87,2 95,1
Totalt organiskt kol (TOC) % torrvikt - - 1,93 - 0,64 0,68 - - 1,10 - 1,36 - 1,28 - 1,16 -
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 0,0009 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0012 0,0011 0,0010 <0,0005
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 0,0024 0,0005 0,0007 <0,0005 0,0006 0,0006 0,0013 0,0009 0,0007 <0,0005 0,0038 0,0046 0,0043 0,0011
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 0,0017 0,0007 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0018 0,0027 0,0026 0,0006
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 0,0010 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0006 0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0010 0,0010 0,0015 <0,0005
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg Ts 0,0013 0,0009 0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0007 <0,0005 0,0011 0,0007 0,0005 <0,0005 0,0008 0,0007 0,0027 0,0006
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0006 <0,0005 0,0012 0,0009 0,0005 <0,0005 0,0010 0,0021 0,0006 <0,0005
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0011 0,0013 <0,0005 <0,0005 0,0016 0,0019 0,0014 <0,0005 0,0027 0,0013 <0,0005 <0,0005
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0006 0,0008 <0,0005 <0,0005 0,0014 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0007 0,0016 0,0005 <0,0005 0,0008 <0,0005 <0,0005 <0,0005
PFTrDA perfluortridekansyra    mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
PFTeDA perfluortetradekansyra    mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0010 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg Ts 0,0049 0,0049 <0,0005 0,0166 0,0011 0,0011 0,0021 0,0016 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0016 <0,0005
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg Ts 0,0162 0,0032 0,0087 <0,0005 0,0048 0,0091 0,0350 0,0221 0,0063 0,0244 0,0116 0,0064 0,0060 0,0077 0,0020 0,0006 0,003 0,02 0,1
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg Ts <0,0005 0,0013 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0007 0,0007 <0,0005 <0,0005 0,0014 0,0010 0,0085 0,0062 0,0018 <0,0005
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0015 0,0031 0,0009 0,0012 0,0006 <0,0005 <0,0005
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0007 0,0009 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0014 0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
MeFOSA N-
metylperfluoroktansulfonamid mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
EtFOSA N-
etylperfluoroktansulfonamid mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
MeFOSE N-
metylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
EtFOSE N-
etylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
SUMMA PFAS* mg/kg Ts 0,0223 0,0103 0,0152 0,0178 0,0084 0,0124 0,0397 0,0250 0,0139 0,0355 0,0204 0,0084 0,0300 0,0279 0,0180 0,0029 0,003 0,02 0,1

* Summering av halter över laboratoriets rapporteringsgräns, 
Källor:

1) SGI, 2015, Statens geotekniska institut, Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten, SGI Publikation 21, 2015, 

KM MKM 5xMKM

SGI 1)

KM MKM 5xMKM

SGI 1)

Skruvprover
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Bilaga 9 - Analyssammanställning jordprover PFAS
Uppdrag Uppdragsnummer Upprättad av Datum Uppdragsledare Granskad av

PFAS Norra Bråstorp och Smedsby 13011648 Ann-Sofie Legind, Martin Fransson 2021-03-10 Martin Fransson Louise Johansson

Provtagning
sdatum

2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-03 2020-09-03

Märkning: 1a, 1b, 
1c, 1d 

2a, 2b, 
2c, 2d 

3a, 3b, 
3c, 3d 4a, 4b, 4c 

5a, 5b, 
5c, 5d 

6a, 6b, 
6c, 6d 7a, 7b, 7c 8a, 8b, 8c 

9b, 9c, 
9d, 9e 

10a, 10b, 
10c, 10d J01SP J02SP

Område: BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP Plan Plan

Typ: Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Djup (m) 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3
Ämne Enhet
Torrsubstans % 91,9 92,4 94,2 91,3 91,7 94,9 94,1 93,5 94,0 95,0 67,8 67,8
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg Ts 0,000929 0,00116 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,00728 0,00319
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg Ts 0,00483 0,00558 0,00153 0,00222 0,001170 0,000864 0,000830 0,000542 0,001070 <0,0005 0,031 0,0131
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg Ts 0,00383 0,00293 0,000852 0,00153 0,000714 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,000824 <0,0005 0,0124 0,00498
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg Ts 0,0013 0,00131 <0,0005 0,00113 0,000783 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,00697 0,00457
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg Ts 0,000642 0,00237 0,000937 0,00176 0,000751 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001270 <0,0005 0,00764 0,00506
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg Ts <0,0005 0,00203 <0,0005 0,000598 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0052 0,00336
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg Ts <0,0005 0,00346 0,000574 0,00113 <0,0005 0,002350 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,000726
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg Ts <0,0005 0,00204 <0,0005 0,000582 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg Ts <0,0005 0,00139 <0,0005 0,000783 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
PFTrDA perfluortridekansyra    mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
PFTeDA perfluortetradekansyra    mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,000699 <0,0005
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg Ts 0,00231 0,00191 0,00149 0,000996 <0,0005 <0,0005 0,000880 0,001480 0,004740 0,000680 0,00658 0,0037
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,000842
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg Ts 0,0543 0,0816 0,0342 0,125 0,001320 0,003770 0,027200 0,048400 0,044300 0,008470 0,0111 0,121 0,003 0,02 0,1
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg Ts 0,00259 0,00624 0,000896 0,00103 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,006710 <0,0005 <0,0005 <0,0005
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg Ts <0,0005 0,0046 0,00074 0,00224 <0,0005 0,002000 <0,0005 <0,0005 0,002230 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg Ts 0,000628 0,00585 0,00904 0,00693 <0,0005 <0,0005 0,002630 0,007760 0,017300 <0,0005 <0,0005 <0,0005
MeFOSA N-
metylperfluoroktansulfonamid mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
MeFOSE N-
metylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
EtFOSE N-
etylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
SUMMA PFAS* mg/kg Ts 0,07136 0,12247 0,05026 0,14593 0,004738 0,008984 0,031540 0,058182 0,078444 0,009150 0,08887 0,16053 0,003 0,02 0,1

Provtagning
sdatum

2020-09-03 2020-09-03 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18

Märkning: J03SP J04SP J05SP J06SP J07SP J08SP J09SP J10SP J11SP J12SP J13SP 
Område: Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

Typ: Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Provgrop, 
samlingsprov

Djup (m) 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3
Ämne Enhet
Torrsubstans % 82,5 82,5 70,4 75,8 68,3 90,4 60,7 93,3 81,5 88,1 78,6
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg Ts 0,00285 0,00373 0,002460 0,001400 0,002380 <0,0005 0,005790 0,000770 0,000657 0,000538 <0,0005
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg Ts 0,0069 0,0109 0,009030 0,003830 0,007560 0,000577 0,012900 0,001460 0,001230 <0,0005 <0,0005
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg Ts 0,00267 0,00284 0,003610 0,005930 0,005670 <0,0005 0,006780 <0,0005 0,000814 <0,0005 <0,0005
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg Ts 0,00144 0,00242 0,002770 0,002010 0,001860 <0,0005 0,004620 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg Ts 0,00353 0,00176 0,003800 0,003170 0,001170 <0,0005 0,002610 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg Ts 0,00144 0,00155 0,002160 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,000854 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg Ts 0,000629 0,00089 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
PFTrDA perfluortridekansyra    mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
PFTeDA perfluortetradekansyra    mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg Ts 0,000555 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg Ts 0,0177 <0,0005 0,002590 0,010900 0,007060 <0,0005 0,007720 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg Ts 0,0015 <0,0005 <0,0005 0,001320 0,000515 <0,0005 0,000802 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg Ts 0,244 0,00626 0,007500 0,014500 0,008430 <0,0005 0,039400 0,000587 <0,0005 <0,0005 0,000520 0,003 0,02 0,1
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg Ts 0,0016 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg Ts 0,000547 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg Ts 0,00107 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
MeFOSA N-
metylperfluoroktansulfonamid mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
MeFOSE N-
metylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
EtFOSE N-
etylperfluoroktansulfonamidetanol mg/kg Ts <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
SUMMA PFAS* mg/kg Ts 0,28643 0,03035 0,033920 0,043060 0,034645 0,000577 0,08148 0,00282 0,00270 0,00054 0,00052 0,003 0,02 0,1

* Summering av halter över laboratoriets rapporteringsgräns, 
Källor:

1) SGI, 2015, Statens geotekniska institut, Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten, SGI Publikation 21, 2015, 

KM MKM 5xMKM
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Bilaga 10 - Analyssammanställning jordprover övriga ämnen
Uppdrag Uppdragsnummer Upprättad av Datum Uppdragsledare Granskad av

PFAS Norra Bråstorp och Smedsby 13011648 Ann-Sofie Legind, Martin Fransson 2021-03-10 Martin Fransson Louise Johansson

Provtagnings

datum
2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 2020-11-06 2020-11-06 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-09 2020-11-06 2020-11-05 2020-11-09

Märkning: SW2002GV SW2003GV SW2004GV SW2005GV SW2008GV SW2008GV SW2009GV SW2010GV SW2010GV SW2013J SW2014J SW2014J SW2015J
Område: Plan Plan Plan Plan BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP

Typ: Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov Skruvprov
Djup (m) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0,3-0,7 0,25-0,5 0,5-0,75 0,5-0,75 0,25-0,5 0,75-1 0,25-0,5 0,25-0,5 1-1,5 0,25-0,5

Ämne Enhet
Torrsubstans % 91,5 92 89 22,6 89,2 - 95,8 88,7 87,4 94 92,5 82,4 90,3
Totalt organiskt kol (TOC) % torrvikt - - - - 2,81 0,74 - - - - - - -
Bensen mg/kg Ts <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,025 <0,010 0,012 0,04
Toluen mg/kg Ts <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 10 40
Etylbensen mg/kg Ts <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 10 50
M/P/O-Xylen mg/kg Ts <0,004 <0,004 <0,004 <0,006 0,02 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,025 <0,004 10 50
Summa TEX mg/kg Ts <0,054 <0,054 <0,054 <0,056 0,02 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,075 <0,054
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 12 28 <10 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 63 75 <20 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 383 304 <20 100 500
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 459 408 <30 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 21 <20 27 457 144 <20 <20 <20 <20 1260 778 22 100 1000
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,5 16,5 <1,0 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 4,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 12,9 77,0 1,5 3 15
Metylkrysener/benzo(a)antracener mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Metylpyren/fluorantener mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 1,4
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 1,4 10 30
PAH-L mg/kg Ts <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 1,0 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,1 1,4 0,1 3 15
PAH-M mg/kg Ts <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 20,3 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,3 4,2 2,1 3,5 20
PAH-H mg/kg Ts <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 20,0 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 0,1 3,5 1 10
Arsenik As mg/kg Ts 2,8 1,3 3,7 0,8 0,7 2,6 4,8 4,2 2,4 2,7 2,4 8,6 10 25
Barium Ba mg/kg Ts 28,3 14,9 22,2 78,6 35,5 59,7 36,7 28,7 36,6 50,4 37,6 89,8 200 300
Bly Pb mg/kg Ts 8,5 6,1 8,1 1,2 7,6 21,6 10,2 9,5 7,2 12,5 15,5 156,0 50 400
Kadmium Cd mg/kg Ts <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,9 0,8 12
Kobolt Co mg/kg Ts 3,7 1,1 2,5 0,8 5,5 6,7 4,0 3,5 3,8 6,1 5,0 7,3 15 35
Koppar Cu mg/kg Ts 5,7 2,3 3,4 6,8 11,1 13,0 11,5 9,9 9,0 17,2 8,4 140,0 80 200
Krom Cr mg/kg Ts 9,5 5,9 12,4 1,9 12,6 13,1 8,6 8,1 8,7 20,0 9,6 21,4 80* 150*
Kvicksilver Hg mg/kg Ts <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,04 <0,04 <0,04 <0,2 <0,2 0,04 <0,2 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg Ts 5,8 2,3 4,7 4,2 10,0 10,4 8,3 6,0 6,6 12,4 6,0 28,7 40 120
Vanadin V mg/kg Ts 19,6 11,9 29,1 3,7 29,3 21,8 19,8 18,8 13,6 22,0 19,7 27,8 100 200
Zink Zn mg/kg Ts 45,8 9,8 29,0 4,2 41,0 45,2 28,1 21,6 23,7 61,9 48,1 176,0 250 500
Dioxin TEQ-Lowerbound ng/kg 0 0 20 200
Dioxin TEQ-Upperbound ng/kg 3,9 3,9 20 200

Källor:
1) Naturvårdsverkets rapport 5976: Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning,   

NV 5976 1)
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Bilaga 10 - Analyssammanställning jordprover övriga ämnen
Uppdrag Uppdragsnummer Upprättad av Datum Uppdragsledare Granskad av

PFAS Norra Bråstorp och Smedsby 13011648 Ann-Sofie Legind, Martin Fransson 2021-03-10 Martin Fransson Louise Johansson

Provtagnings

datum
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16

Märkning: 1a, 1b, 1c, 1d 2a, 2b 2c, 2d 3a, 3b, 3c, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b, 5c, 5d 6a, 6b, 6c, 6d 7a, 7b, 7c 8a, 8b, 8c 9b, 9c, 9d, 9e 10a, 10b, 10c, 10d 
Område: BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP BÖP

Typ:
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Provgrop, 

samlingsprov
Djup (m)

Ämne Enhet
Torrsubstans % 91,9 92,4 94,2 91,3 91,7 94,9 94,1 93,5 94,0 95,0
Bensen mg/kg Ts <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,012 0,04
Toluen mg/kg Ts <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 10 40
Etylbensen mg/kg Ts <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 10 50
M/P/O-Xylen mg/kg Ts <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 10 50
Summa TEX mg/kg Ts <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 100 500
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts <20 <20 <20 <20 28 21 33 35 40 55 100 1000
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3 15
Metylkrysener/benzo(a)antracener mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Metylpyren/fluorantener mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 10 30
PAH-L mg/kg Ts <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 3 15
PAH-M mg/kg Ts 0,9 <0,25 <0,25 0,5 0,5 <0,25 <0,25 0,1 <0,25 <0,25 3,5 20
PAH-H mg/kg Ts 1,2 <0,33 <0,33 1,2 1,3 <0,33 0,2 4,3 <0,33 <0,33 1 10
Arsenik As mg/kg Ts 5,6 3,2 2,2 2,8 3,7 1,3 1,7 2,3 1,9 2,7 10 25
Barium Ba mg/kg Ts 80,2 74,2 127,0 71,6 128,0 31,7 28,8 28,3 39,0 27,6 200 300
Bly Pb mg/kg Ts 68,3 18,6 14,4 10,5 15,7 7,1 7,8 8,9 7,2 7,1 50 400
Kadmium Cd mg/kg Ts 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,8 12
Kobolt Co mg/kg Ts 7,0 4,9 5,6 5,6 5,9 5,7 5,0 4,8 4,0 3,3 15 35
Koppar Cu mg/kg Ts 75,3 20,2 15,8 19,3 24,2 10,6 12,2 11,2 9,8 8,9 80 200
Krom Cr mg/kg Ts 18,9 13,0 15,2 14,4 13,0 11,4 10,5 9,3 7,8 6,5 80* 150*
Kvicksilver Hg mg/kg Ts <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg Ts 20,6 11,9 9,6 11,1 12,8 9,7 8,2 8,4 6,8 6,5 40 120
Vanadin V mg/kg Ts 25,4 20,9 21,5 19,9 23,2 19,9 20,2 18,9 14,2 11,6 100 200
Zink Zn mg/kg Ts 134,0 63,8 101,0 55,6 72,1 56,3 48,0 38,4 35,6 30,0 250 500

Källor:
1) Naturvårdsverkets rapport 5976: Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning,   

NV 5976 1)
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Uppdragsnummer Upprättad av Uppdragsledare Granskad av

13011648 Martin Fransson Martin Fransson Louise Johansson

NV59762) SGI3)

Provpunkt: SWG1703 SWG1704 SWG1704 SWG1705 SWG1706 SW2002GV SW2003GV SW2004GW
***

SW2005GV SW2006GV SW2007GV SW2008GV SW2010GV SW2012GV YT01 YT02 Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Datum: 2020-10-28 2020-10-28 2020-11-19 2020-10-28 2020-10-28 2020-10-28 2020-10-28 2020-10-28 2020-10-28 2020-11-19 2021-01-04 2020-11-19 2021-01-04 2020-11-19 ######## 2020-11-19 Ccrit gw Mycket låg halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mycket hög halt

Område: Plan BÖP BÖP BÖP Plan Plan Plan Plan Plan BÖP BÖP BÖP BÖP
Nedströms 

BÖP
Plan Plan

Ingen el 
obetydlig 
påverkan

Måttlig påverkan Påtaglig påverkan Stark påverkan Mkt stark 
påverkan

Ämne Enhet
Bensen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 50 500 0,5
Toluen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 7000 500 350
Etylbensen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 6000 500 150
M/P/O-Xylen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3000 500 250
Aluminium Al (filtrerat) µg/l 87,5 78,5 49,9 16,3 5,07 <10 10-50 50-100 100-500 ≥500
Arsenik As (filtrerat) µg/l 21,9 1,49 0,716 2,07 <0,5 5 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10
Barium Ba (filtrerat) µg/l 110 92,8 36,9 95,9 39,8 350
Kalcium Ca (filtrerat) mg/l 129 74,5 59 107 74,3 <10 10–20 20–60 60–100 ≥100
Kadmium Cd (filtrerat) µg/l <0,05 <0,05 0,0921 <0,05 0,0593 2,5 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5
Kobolt Co (filtrerat) µg/l 0,819 1,9 0,746 0,139 1,46 5
Krom Cr (filtrerat) µg/l 2,3 0,527 <0,5 1,23 <0,5 25 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50
Koppar Cu (filtrerat) µg/l <1 <1 3,84 <1 2,02 50 <20 20-200 200-1000 1000-2000 ≥2000
Järn Fe (filtrerat) mg/l 117 7,21 3,66 1,8 0,00676 <0,1 0,1–0,2 0,2–0,5 0,5–1 ≥1
Kvicksilver Hg (filtrerat) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1
Kalium (filtrerat) mg/l 5,74 2,18 1,78 2,83 3,25 <3 3–6 6–12 12–50 ≥50
Magnesium (filtrerat) mg/l 14,4 7,99 5,94 5,85 5,7 <2 2–5 5–10 10–30 ≥30
Mangan (filtrerat) µg/l 8170 1440 482 619 1020 <50 50-100 100-300 300-400 ≥400
Molybden (filtrerat) µg/l 2,62 3,26 2,81 5,42 1,76 35
Natrium (filtrerat) mg/l 13,4 17,9 10,3 14,8 5,43 <5 5-10 10-50 50-100 ≥100
Nickel Ni (filtrerat) µg/l 0,67 2,37 4,52 1,04 1,8 10 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20
Bly Pb (filtrerat) µg/l <0,2 <0,2 0,328 <0,2 <0,2 5 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10
Vanadin V (filtrerat) µg/l 9,26 1,25 0,532 1,44 0,267 30
Zink Zn (filtrerat) µg/l <2 3,14 2,67 <2 <2 100 <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000
Alifater >C5-C8 µg/l <10 <10 <10 <10 <10 3000 300 100
Alifater >C8-C10 µg/l <11 <10 <10 <13 <10 100 150 100
Alifater >C10-C12 µg/l <11 <10 <10 <13 <10 25 300 100
Alifater >C12-C16 µg/l <11 <10 <10 <13 <10 1000 3000 100
Alifater >C16-C35 µg/l <22 <20 <20 <26 <20 100
Aromater >C8-C10 µg/l <1,1 <1,0 1,4 <1,3 <1,0 800 500 100
Aromater >C10-C16 µg/l <1,1 <1,0 <1,0 <1,3 <1,0 10000 120 10
Aromater >C16-C35 µg/l <1,1 <1,0 <1,0 <1,3 <1,0 25000 5 10
Summa PAH L µg/l <0,016 <0,015 0,076 0,013 0,012 2000 120 10
Summa PAH M µg/l <0,028 <0,025 <0,025 <0,032 <0,025 10 5 2
Summa PAH H µg/l <0,044 <0,040 <0,040 <0,052 <0,040 300 0,5 0,05
perfluorbutansyra (PFBA) µg/l <0,400 0,376 0,219 0,86 0,177 0,489 0,268 <0,010 <0,020 0,63 <0,010 1,19 1,55 0,075 <0,010 <0,010
perfluoropentansyra (PFPeA) µg/l <0,300 0,786 0,833 4,91 0,684 2,11 1,16 <0,050 0,012 2,62 <0,010 5,31 6,94 0,368 <0,010 <0,010
perfluorhexansyra (PFHxA) µg/l <0,200 0,541 0,549 2,89 0,408 1,02 0,654 <0,010 0,01 0,899 <0,010 1,91 2,86 0,234 <0,010 <0,010
perfluoroheptansyra (PFHpA) µg/l <0,020 0,286 0,22 0,898 0,137 0,322 0,205 <0,010 <0,010 0,43 <0,010 1,51 0,442 0,066 <0,010 <0,010
perfluoroktansyra (PFOA) µg/l 0,0069 0,254 0,198 0,352 0,0101 0,162 0,0546 <0,0050 <0,0050 0,387 <0,0050 0,696 0,116 0,111 <0,0050 <0,0050
perfluorononansyra (PFNA) µg/l <0,010 0,016 0,014 0,054 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 0,067 <0,010 0,156 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluorodekansyra (PFDA) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,024 <0,010 0,115 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) µg/l <0,100 0,054 0,06 0,13 0,031 0,076 0,054 <0,010 <0,010 0,043 <0,010 0,076 0,182 0,032 <0,010 <0,010
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) µg/l <0,010 0,98 0,893 0,49 0,087 0,43 0,435 <0,010 <0,010 0,343 <0,010 0,492 0,492 0,382 <0,010 <0,010
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) µg/l <0,0100 4,08 3,22 0,338 <0,0050 0,147 0,0788 <0,0050 <0,0050 2,64 <0,0050 1,43 0,0784 1,38 <0,0050 <0,0050 0,045
6:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l <0,010 1,13 0,703 1,11 0,083 0,458 0,035 <0,010 <0,010 0,149 <0,010 0,257 0,701 0,019 <0,010 <0,010
PFAS, summa 11 ng/l 7 8500 6910 12000 1620 5230 2940 <70 22 8230 <50 13100 13400 2670 <0,050 <0,050 45* 90 900
perfluoroundekansyra (PFUnDA) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluorododekansyra (PFDoDA) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PFTrDA perfluortridekansyra    µg/l <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
PFTeDA perfluortetradekansyra    µg/l <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
PFPeS perfluorpentansulfonsyra    µg/l <0,010 0,046 0,058 0,067 0,018 0,042 0,031 <0,010 <0,010 0,034 <0,010 0,05 0,098 0,028 <0,010 <0,010
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) µg/l <0,010 0,089 0,048 0,013 <0,010 0,012 0,015 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 0,016 <0,010 0,02 <0,010 <0,010
PFNS perfluornonansulfonsyra µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra     µg/l <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
4:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 <0,010
8:2 FTS fluortelomersulfonat µg/l <0,010 0,021 0,015 0,066 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,03 <0,010 0,041 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid µg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid µg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol µg/l <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra  µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PFAS, summa 22** ng/l 7 8659 7030 12205 1635 5281 2990 0 22 8313 0 13249 13472 2715 0 0 45* 90 900
Fysikaliska parametrar Enhet
COD-Mn mg/L 33,8 11,2 <0,5 0,5–2 2–4 4–8 ≥8
NH4, ammonium mg/L 12,5 <0,050 <0,05 0,05–0,1 0,1–0,5 0,5–1,5 ≥1,5
PO4, fosfat mg/L <0,040 <0,040 <0,02 0,02–0,04 0,04–0,1 0,1–0,6 ≥0,6
NO3, nitrat mg/L <0,50 <0,50 <2 2–5 5–20 20–50 ≥50
fluorid mg/L <0,50 <0,50 <0,4 0,4-0,8 0,8-1,5 1,5-4 ≥4
klorid mg/L 6,14 5,76 <5/20 20–50 50–100 100–300 ≥300
SO4, sulfat mg/L 16,2 15,9 <5/10 10–25 25–50 50–100 ≥100
hårdhet °dH 18,6 9,63 <2,1 2,1–4,9 4,9–9,8 9,8–21 ≥21
alkalinitet mg HCO3-/L 512 265 >180 60–180 30–60 10–30 ≤10
nitrit mg/L <0,010 <0,010 <0,01 0,01–0,05 0,05–0,1 0,1–0,5 ≥0,5
turbiditet FNU >1000 997 <0,5 0,5–1,5 1,5–3 3–6 ≥6
konduktivitet mS/m 92,7 45,5 <10/25 25–50 50–75 75–150 ≥150
pH 6,8 7,2 >8,5 7,5–8,5 6,5–7,5 5,5–6,5 ≤5,5

Förklaring * Rekomendationen i SGI:s rapport är att jämföra summan PFAS med riktvärdet för PFOS.
** Summa av halter över laboratoriets rapporteringsgräns
*** Prov taget på omsättningsvatten pga för dålig tillrinning

kursiv stil Analysmetodens rapporteringsgräns är högre än jämförvärde
Källor: 1)

2) Naturvårdsverkets rapport 5976. Riktvärden för förorenad mark. Bilaga 1, Tabell A3.5. Toxikologiska data, kriterier för skydd av grundvatten och hudupptag. Ccrit gw står för "haltkriterier för skydd av grundvatten"
3) Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Statens geotekniska institut, SGI Publikation 21. 
4) Information hämtad från Livsmedelsverkets webbsida om Riskhantering – PFAS i dricksvatten och fisk. 2019-11-05: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/dricksvattenproduktion/riskhantering-pfaa-i-dricksvatten/
5) SGU-rapport 2013:01 - Bedömningsgrunder för grundvatten

Bilaga 11 - Analyssammanställning grundvatten och ytvatten

PFAS Norra Bråstorp och Smedsby
Uppdrag Datum
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Åtgärdsgräns 

för 
dricksvatten, 
vidta åtgärder

SGU 2013:015)

Ur "SPI Rekommendationer - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar", dec 2010

Ångor i 
byggnader

Preliminära 
riktvärden för 

PFAS i 
grundvatten

GRUNDVATTEN SPI1)

Ytvatten

Livsmedelsverket4)

Åtgärdsgrän
s för 

dricksvatten, 
vattnet ska ej 

drickas

YTVATTEN

Grundvatten
2021-03-10
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N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2011987 Sida : 1 av 14

SWECO Environment AB NORRA BRÅSTORP ETAPP 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-001: :

Järnvägsgatan 3Adress Simon KlinteforsProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-09-07  10:40:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-09-08Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-09-21  14:52: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 8: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 8Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige



2 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

Analysresultat

J01 SP

0-0,3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-001

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1067.8 PRTS105± 4.10

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00728 PROJ-34A± 0.002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0310 PROJ-34A± 0.009

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0124 PROJ-34A± 0.004

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00697 PROJ-34A± 0.002

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00764 PROJ-34A± 0.002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00520 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000699 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00658 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0111 PROJ-34A± 0.003

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



3 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

J02 SP

0-0,3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-002

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1067.8 PRTS105± 4.10

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00319 PROJ-34A± 0.0010

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0131 PROJ-34A± 0.004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00498 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00457 PROJ-34A± 0.001

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00506 PROJ-34A± 0.002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00336 PROJ-34A± 0.001

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000726 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00370 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000842 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.121 PROJ-34A± 0.036

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



4 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

J03 SP

0-0,3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-003

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1082.5 PRTS105± 4.98

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00285 PROJ-34A± 0.0008

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00690 PROJ-34A± 0.002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00267 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00144 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00353 PROJ-34A± 0.001

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00144 PROJ-34A± 0.0004

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000629 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000555 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0177 PROJ-34A± 0.005

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00150 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.244 PROJ-34A± 0.073

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00160 PROJ-34A± 0.0005

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000547 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00107 PROJ-34A± 0.0003

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



5 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

J04 SP

0-0,3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-004

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1082.5 PRTS105± 4.98

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00373 PROJ-34A± 0.001

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0109 PROJ-34A± 0.003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00284 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00242 PROJ-34A± 0.0007

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00176 PROJ-34A± 0.0005

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00155 PROJ-34A± 0.0005

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000890 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00626 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

SW2002GV

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-005

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.83 LEMS-1± 0.283

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0028.3 LEMS-1± 2.83

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.72 LEMS-1± 0.373

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.48 LEMS-1± 0.948

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.72 LEMS-1± 0.604

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.84 LEMS-1± 0.586

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.54 LEMS-1± 0.854

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20019.6 LEMS-1± 1.96

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0045.8 LEMS-1± 4.58

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2021 STOJ-21A± 7

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----



7 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

SW2002GV

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-005

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.5 STMS-1± 5.49
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Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

SW2003GV

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-006

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.33 LEMS-1± 0.133

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.9 LEMS-1± 1.49

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.05 LEMS-1± 0.106

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.89 LEMS-1± 0.590

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3002.31 LEMS-1± 0.301

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.28 LEMS-1± 0.234

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.14 LEMS-1± 0.614

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.9 LEMS-1± 1.19

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.009.76 LEMS-1± 1.02

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----



9 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

SW2003GV

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-006

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.0 STTS105± 5.52
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Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

SW2004GV

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-007

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.66 LEMS-1± 0.366

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.2 LEMS-1± 2.22

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.49 LEMS-1± 0.249

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.4 LEMS-1± 1.24

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3003.41 LEMS-1± 0.392

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.74 LEMS-1± 0.476

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.14 LEMS-1± 0.814

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.1 LEMS-1± 2.91

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.0 LEMS-1± 2.91

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2027 STOJ-21A± 9

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

SW2004GV

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-007

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.0 STTS105± 5.34
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Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

SW2005GV

0,3-0,7

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-008

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.828 LEMS-1± 0.0829

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0078.6 LEMS-1± 7.86

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.187 LEMS-1± 0.0193

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.770 LEMS-1± 0.0786

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2001.87 LEMS-1± 0.191

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3006.77 LEMS-1± 0.704

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.16 LEMS-1± 0.419

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.001.15 LEMS-1± 0.115

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.67 LEMS-1± 0.368

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.004.17 LEMS-1± 0.518

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20457 STOJ-21A± 146

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.006 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.056 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

SW2005GV

0,3-0,7

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2011987-008

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0022.6 STTS105± 1.36

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105
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Ordernummer :

:Kund

ST2011987

SWECO Environment AB

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2012799 Sida : 1 av 10

SWECO Environment AB PFAS-utredning Bråstorp/SmedsbyProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

PG1283Adress Hilda BjörnProvtagare: :

737 84 Fagersta Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-09-17  08:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-09-16Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-10-01  15:44: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 19: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 4Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2012799

SWECO Environment AB

Analysresultat

1a, 1b, 1c, 1dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012799-005

2020-09-15Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -4 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5005.55 LEMS-1± 0.555

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0080.2 LEMS-1± 8.02

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.492 LEMS-1± 0.0494

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.03 LEMS-1± 0.703

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.9 LEMS-1± 1.89

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30075.3 LEMS-1± 7.53

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.6 LEMS-1± 2.06

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0068.3 LEMS-1± 6.83

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.4 LEMS-1± 2.54

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00134 LEMS-1± 13.4

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A± 0.05

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.39 STOJ-21A± 0.12

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.32 STOJ-21A± 0.09

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.24 STOJ-21A± 0.08
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Ordernummer :

:Kund

ST2012799

SWECO Environment AB

1a, 1b, 1c, 1dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012799-005

2020-09-15Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21A± 0.06

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.18 STOJ-21A± 0.06

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.16 STOJ-21A± 0.04

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.19 STOJ-21A± 0.05

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.13 STOJ-21A± 0.04

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A± 0.03

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.1 STOJ-21A± 0.6

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.11 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.01 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.88 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.24 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000929 PROJ-34A± 0.0003

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00483 PROJ-34A± 0.001

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00383 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00130 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000642 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00231 PROJ-34A± 0.0007

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0543 PROJ-34A± 0.016

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00259 PROJ-34A± 0.0008

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000628 PROJ-34A± 0.0002

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.9 STMS-1± 5.51
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2a, 2b 2c, 2dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012799-010

2020-09-15Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -4 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.24 LEMS-1± 0.324

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0074.2 LEMS-1± 7.42

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.164 LEMS-1± 0.0170

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.94 LEMS-1± 0.495

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.0 LEMS-1± 1.30

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30020.2 LEMS-1± 2.03

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.9 LEMS-1± 1.19

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.6 LEMS-1± 1.86

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.9 LEMS-1± 2.09

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0063.8 LEMS-1± 6.39

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2012799

SWECO Environment AB

2a, 2b 2c, 2dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012799-010

2020-09-15Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00116 PROJ-34A± 0.0003

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00558 PROJ-34A± 0.002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00293 PROJ-34A± 0.0009

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00131 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00237 PROJ-34A± 0.0007

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00203 PROJ-34A± 0.0006

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00346 PROJ-34A± 0.001

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00204 PROJ-34A± 0.0006

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00139 PROJ-34A± 0.0004

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00191 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0816 PROJ-34A± 0.024

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00624 PROJ-34A± 0.002

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00460 PROJ-34A± 0.001

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00585 PROJ-34A± 0.002

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.4 STMS-1± 5.54
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Ordernummer :

:Kund

ST2012799

SWECO Environment AB

3a, 3b, 3c, 3dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012799-015

2020-09-15Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -4 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.19 LEMS-1± 0.219

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00127 LEMS-1± 12.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.213 LEMS-1± 0.0218

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.63 LEMS-1± 0.563

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20015.2 LEMS-1± 1.52

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30015.8 LEMS-1± 1.60

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.62 LEMS-1± 0.963

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.4 LEMS-1± 1.44

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.5 LEMS-1± 2.15

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00101 LEMS-1± 10.1

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2012799

SWECO Environment AB

3a, 3b, 3c, 3dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012799-015

2020-09-15Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00153 PROJ-34A± 0.0004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000852 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000937 PROJ-34A± 0.0003

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000574 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00149 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0342 PROJ-34A± 0.010

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000896 PROJ-34A± 0.0003

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000740 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00904 PROJ-34A± 0.003

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.2 STMS-1± 5.65
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Ordernummer :

:Kund

ST2012799

SWECO Environment AB

4a, 4b, 4cProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012799-019

2020-09-15Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -3 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.80 LEMS-1± 0.280

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0071.6 LEMS-1± 7.16

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.126 LEMS-1± 0.0134

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.57 LEMS-1± 0.557

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.4 LEMS-1± 1.44

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30019.3 LEMS-1± 1.94

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.1 LEMS-1± 1.11

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0010.5 LEMS-1± 1.05

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20019.9 LEMS-1± 1.99

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0055.6 LEMS-1± 5.57

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.29 STOJ-21A± 0.09

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.24 STOJ-21A± 0.07

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.19 STOJ-21A± 0.06

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.19 STOJ-21A± 0.05

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.17 STOJ-21A± 0.05

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A± 0.04

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.19 STOJ-21A± 0.05

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2012799

SWECO Environment AB

4a, 4b, 4cProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012799-019

2020-09-15Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A± 0.05

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21A± 0.04

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.51.7 STOJ-21A± 0.5

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.00 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.70 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.53 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.17 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00222 PROJ-34A± 0.0007

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00153 PROJ-34A± 0.0005

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00113 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00176 PROJ-34A± 0.0005

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000598 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00113 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000582 PROJ-34A± 0.0002

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000783 PROJ-34A± 0.0002

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000996 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.125 PROJ-34A± 0.038

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00103 PROJ-34A± 0.0003

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00224 PROJ-34A± 0.0007

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00693 PROJ-34A± 0.002

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.3 STMS-1± 5.48
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:Kund

ST2012799

SWECO Environment AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Beredningsmetoder Metod

S-LTSS*

Delprov.PP-Delprov STHLM*
Samlingsprov av jord, sediment och slamPP-Samlingsprov 

STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2012800 Sida : 1 av 15

SWECO Environment AB PFAS-utredning Bråstorp/SmedsbyProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

PG1283Adress Hilda BjörnProvtagare: :

737 84 Fagersta Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-09-17  08:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-09-16Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-10-01  15:44: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 28: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 6Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

Analysresultat

5a, 5b, 5c, 5dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-005

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -4 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.65 LEMS-1± 0.365

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00128 LEMS-1± 12.8

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.139 LEMS-1± 0.0147

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.92 LEMS-1± 0.593

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.0 LEMS-1± 1.30

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30024.2 LEMS-1± 2.43

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.8 LEMS-1± 1.28

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0015.7 LEMS-1± 1.57

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20023.2 LEMS-1± 2.32

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0072.1 LEMS-1± 7.21

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2028 STOJ-21A± 9

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A± 0.04

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.19 STOJ-21A± 0.06

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A± 0.05

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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5a, 5b, 5c, 5dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-005

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.17 STOJ-21A± 0.05

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.22 STOJ-21A± 0.07

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.17 STOJ-21A± 0.05

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.29 STOJ-21A± 0.08

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.26 STOJ-21A± 0.08

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.22 STOJ-21A± 0.07

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.51.8 STOJ-21A± 0.5

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.07 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.74 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.48 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00117 PROJ-34A± 0.0004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000714 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000783 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000751 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00132 PROJ-34A± 0.0004

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.7 STMS-1± 5.50
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -4 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.30 LEMS-1± 0.130

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0031.7 LEMS-1± 3.17

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.71 LEMS-1± 0.572

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.4 LEMS-1± 1.14

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30010.6 LEMS-1± 1.08

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.74 LEMS-1± 0.976

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.05 LEMS-1± 0.705

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20019.9 LEMS-1± 1.99

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0056.3 LEMS-1± 5.64

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2021 STOJ-21A± 7

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000864 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00235 PROJ-34A± 0.0007

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00377 PROJ-34A± 0.001

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00200 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.9 STMS-1± 5.69
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

7a, 7b, 7cProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-014

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -3 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.68 LEMS-1± 0.168

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0028.8 LEMS-1± 2.88

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.04 LEMS-1± 0.504

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.5 LEMS-1± 1.05

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30012.2 LEMS-1± 1.24

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.16 LEMS-1± 0.817

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.82 LEMS-1± 0.782

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.2 LEMS-1± 2.02

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0048.0 LEMS-1± 4.81

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2033 STOJ-21A± 11

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

7a, 7b, 7cProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-014

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21A± 0.04

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.15 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.15 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000830 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000880 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0272 PROJ-34A± 0.008

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00263 PROJ-34A± 0.0008

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.1 STMS-1± 5.65
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

8a, 8b, 8cProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-018

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -3 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.29 LEMS-1± 0.229

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0028.3 LEMS-1± 2.83

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.84 LEMS-1± 0.484

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.32 LEMS-1± 0.933

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30011.2 LEMS-1± 1.14

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.41 LEMS-1± 0.842

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.87 LEMS-1± 0.887

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.9 LEMS-1± 1.89

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0038.4 LEMS-1± 3.85

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2035 STOJ-21A± 11

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.14 STOJ-21A± 0.04

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.15 STOJ-21A± 0.05

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.37 STOJ-21A± 0.10

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.06 STOJ-21A± 0.34

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.46 STOJ-21A± 0.13

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.99 STOJ-21A± 0.28

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.16 STOJ-21A± 0.05
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

8a, 8b, 8cProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-018

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.58 STOJ-21A± 0.17

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.53 STOJ-21A± 0.16

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.54.4 STOJ-21A± 1.3

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.283.72 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.72 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.14 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.334.30 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000542 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00148 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0484 PROJ-34A± 0.014

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00776 PROJ-34A± 0.002

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.5 STMS-1± 5.61
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

9b, 9c, 9d, 9eProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-023

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -4 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.89 LEMS-1± 0.189

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0039.0 LEMS-1± 3.90

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.117 LEMS-1± 0.0126

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.98 LEMS-1± 0.398

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.82 LEMS-1± 0.783

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3009.84 LEMS-1± 1.00

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.76 LEMS-1± 0.678

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.15 LEMS-1± 0.715

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.2 LEMS-1± 1.42

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0035.6 LEMS-1± 3.57

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2040 STOJ-21A± 13

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

9b, 9c, 9d, 9eProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-023

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00107 PROJ-34A± 0.0003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000824 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00127 PROJ-34A± 0.0004

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00474 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0443 PROJ-34A± 0.013

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00671 PROJ-34A± 0.002

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00223 PROJ-34A± 0.0007

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0173 PROJ-34A± 0.005

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.0 STMS-1± 5.64
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

10a, 10b, 10c, 10dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-028

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Samlingsprov PP-Samlingsprov 

STHLM

- -4 * STPP-Samlingsprov----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.67 LEMS-1± 0.267

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0027.6 LEMS-1± 2.77

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.104 LEMS-1± 0.0114

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.31 LEMS-1± 0.332

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.47 LEMS-1± 0.648

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3008.87 LEMS-1± 0.908

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.48 LEMS-1± 0.650

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.11 LEMS-1± 0.711

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.6 LEMS-1± 1.16

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0030.0 LEMS-1± 3.02

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2055 STOJ-21A± 18

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

10a, 10b, 10c, 10dProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2012800-028

2020-09-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000680 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00847 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.0 STMS-1± 5.70
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Ordernummer :

:Kund

ST2012800

SWECO Environment AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Beredningsmetoder Metod

S-LTSS*

Delprov.PP-Delprov STHLM*
Samlingsprov av jord, sediment och slamPP-Samlingsprov 

STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2014579 Sida : 1 av 5

SWECO Environment AB NORRA BRÅSTORP ETAPP 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-001: :

Järnvägsgatan 3Adress Simon KlinteforsProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-10-07  12:49:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-10-09Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-10-14  16:16: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 3: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 3Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Orderkommentar
Prover sparas tillsvidare efter analys

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2014579

SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2002GV

0-0,5m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2014579-001

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1093.8 PRTS105± 5.66

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000592 PROJ-34A± 0.0002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000962 PROJ-34A± 0.0003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2014579

SWECO Environment AB

SW2003GV

0-0,5m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2014579-002

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1092.5 PRTS105± 5.58

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00171 PROJ-34A± 0.0005

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00193 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000973 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000688 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00129 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0124 PROJ-34A± 0.004

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



4 av 5:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2014579

SWECO Environment AB

SW2004GV

0-0,5m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2014579-003

2020-09-03Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1090.6 PRTS105± 5.46

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2014579

SWECO Environment AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Beredningsmetoder Metod

S-LTSS*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2014740 Sida : 1 av 3

SWECO Environment AB NORRA BRÅSTORP ETAPP 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-001: :

Järnvägsgatan 3Adress Simon KlinteforsProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-10-08  13:12:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-10-11Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-10-19  16:40: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 1: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 1Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2014740

SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2005GVProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2014740-001

2020-10-08Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1037.5 PRTS105± 2.28

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02
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Ordernummer :

:Kund

ST2014740

SWECO Environment AB

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2017624 Sida : 1 av 7

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

Järnvägsgatan 3Adress Axel BlomgrenProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-11-10  08:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-11-11Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-11-26  15:39: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 3: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 3Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2017624

SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2014J

0,25-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2017624-001

2020-11-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1092.5 PROJ-22± 5.58

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.66 LEMS-1± 0.266

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0050.4 LEMS-1± 5.04

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.132 LEMS-1± 0.0140

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1006.08 LEMS-1± 0.608

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.0 LEMS-1± 2.00

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.2 LEMS-1± 1.73

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.4 LEMS-1± 1.24

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.5 LEMS-1± 1.25

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20022.0 LEMS-1± 2.20

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0061.9 LEMS-1± 6.20

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1012 STOJ-21A± 4

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2063 STOJ-21A± 19

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20383 STOJ-21A± 115

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30459 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 201260 STOJ-21A± 378

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.02.5 STOJ-21A± 0.8

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.012.9 STOJ-21A± 3.9

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A± 0.04

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.11 STOJ-21A± 0.03

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.20 STOJ-21A± 0.06
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Ordernummer :

:Kund

ST2017624

SWECO Environment AB

SW2014J

0,25-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2017624-001

2020-11-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.43 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.12 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.31 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000942 PROJ-34A± 0.0003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000505 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000678 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000907 PROJ-34A± 0.0003

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00186 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000846 PROJ-34A± 0.0002

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00157 PROJ-34A± 0.0005

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000953 PROJ-34A± 0.0003

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0244 PROJ-34A± 0.007

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00150 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00136 PROJ-34A± 0.0004

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner)
2,3,7,8-tetraCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<1.5 PAOJ-22----

1,2,3,7,8-pentaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<1.7 PAOJ-22----
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Ordernummer :

:Kund

ST2017624

SWECO Environment AB

SW2014J

0,25-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2017624-001

2020-11-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner) - Fortsatt

1,2,3,4,7,8-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.8 PAOJ-22----

1,2,3,6,7,8-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.8 PAOJ-22----

1,2,3,7,8,9-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.8 PAOJ-22----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4 PAOJ-22----

OCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<35 PAOJ-22----

2,3,7,8-tetraCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<1.8 PAOJ-22----

1,2,3,7,8-pentaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<2.1 PAOJ-22----

2,3,4,7,8-pentaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<2.1 PAOJ-22----

1,2,3,4,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.2 PAOJ-22----

1,2,3,6,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.2 PAOJ-22----

1,2,3,7,8,9-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.2 PAOJ-22----

2,3,4,6,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.2 PAOJ-22----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<13 PAOJ-22----

1,2,3,4,7,8,9,-heptaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<13 PAOJ-22----

OCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<9.2 PAOJ-22----

TEQ-Lowerbound S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -0 PAOJ-22----

TEQ-Upperbound S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -3.9 PAOJ-22----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.9 STMS-1± 5.39
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Ordernummer :

:Kund

ST2017624

SWECO Environment AB

SW2010GV

0-0,25

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2017624-002

2020-11-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1090.4 PRTS105± 5.45

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000508 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000620 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00113 PROJ-34A± 0.0003

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0108 PROJ-34A± 0.003

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00249 PROJ-34A± 0.0007

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.140 PROJ-34A± 0.042

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00218 PROJ-34A± 0.0006

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000690 PROJ-34A± 0.0002

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2017624

SWECO Environment AB

SW2010GV

0,5-0,75

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2017624-003

2020-11-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1088.2 PRTS105± 5.32

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00145 PROJ-34A± 0.0004

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00592 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00350 PROJ-34A± 0.001

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.160 PROJ-34A± 0.048

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00117 PROJ-34A± 0.0004

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2017624

SWECO Environment AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA 1613B och CSN EN 16190.

Mätning utförs med högupplösande GC-MS.

Sum WHO-PCDD/F-TEQ är resultat som summa toxiska ekvivalenter enligt WHO 2005.

S-DFHMS03A

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PA Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Pardubice, V Raji 906 Pardubice - Zelene Predmesti  Tjeckien 530 02 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



Attachment no. 1 to the Certificate of Analysis for work order ST2017624

Sample: SW2014J

ALS SAMPLE ID: ST2017624/ 001
Measurement results PCDD/Fs:

Sample: SW2014J

Final extract [µl]: 75

Sample weight [g]: 5.922 Injection volume [µl]: 4

Dry matter [%]: 92.5 Acquisition date [d.m.y]: 16.11.2020

2,3,7,8-PCDD/Fs Result Limit of Limit of ¹WHO-TEFs WHO-TEQ

Detection Quantification Upperbound

[ng/kg dw] [ng/kg dw] [ng/kg dw] [ng/kg dw]

2,3,7,8-TCDD < 0.77 0.77 1.5 1 0.77

1,2,3,7,8-PeCDD < 0.87 0.87 1.7 1 0.87

1,2,3,4,7,8-HxCDD < 2.4 2.4 4.8 0.1 0.24

1,2,3,6,7,8-HxCDD < 2.4 2.4 4.8 0.1 0.24

1,2,3,7,8,9-HxCDD < 2.4 2.4 4.8 0.1 0.24

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < 2 2 4 0.01 0.02

OCDD < 35 17 35 0.0003 0.01

2,3,7,8-TCDF < 0.88 0.88 1.8 0.1 0.088

1,2,3,7,8-PeCDF < 1.1 1.1 2.1 0.03 0.032

2,3,4,7,8-PeCDF < 1.1 1.1 2.1 0.3 0.32

1,2,3,4,7,8-HxCDF < 2.1 2.1 4.2 0.1 0.21

1,2,3,6,7,8-HxCDF < 2.1 2.1 4.2 0.1 0.21

1,2,3,7,8,9-HxCDF < 2.1 2.1 4.2 0.1 0.21

2,3,4,6,7,8-HxCDF < 2.1 2.1 4.2 0.1 0.21

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < 13 6.6 13 0.01 0.13

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 6.6 6.6 13 0.01 0.066

OCDF < 4.6 4.6 9.2 0.0003 0.0014

WHO-TEQ from quantified 2,3,7,8-PCDD/Fs -”Lowerbound” 0

WHO-TEQ from 2,3,7,8-PCDD/Fs -„Mediumbound” 1.9

Maximum possible WHO-TEQ -”Upperbound” 3.9

PCDDs Result [ng/kg dw] PCDFs Result [ng/kg dw]

Tetra-CDDs < 17 Tetra-CDFs < 34

Penta-CDDs < 12 Penta-CDFs < 30

Hexa-CDDs < 24 Hexa-CDFs < 34

Hepta-CDDs < 4 Hepta-CDFs < 27

OCDD < 35 OCDF < 4.6

Total PCDDs < 92 Total PCDFs < 130
  ¹WHO 2005 TEF according to Van den Berg et al: Toxicological Sciences Advance Acces, 7 July 2006)

   The limit of quantification is defined as double of the detection limit.

   The limit of detection is defined as the amount of analyte producing a signal with S/N≥3.

   The value of detection limit is mentioned as the actual value at the acquisition date.

   Measurement uncertainty is expressed as a double (k=2) relative standard deviation (RSD%), and

corresponds to 95% confidence interval.

Estimation of uncertainty of each 2,3,7,8-PCDD/F congener is 30% and total WHO-TEQ is 20%.

These values were ensured by analyses of certified reference material under conditions of  internal 

reproducibility. 

 Results marked ”<” are bellow limit of detection or quantification. 

 ”Lowerbound” and ”Upperbound” are levels defined in Regulation 2017/644 and EN 1948-4.
 ”Mediumbound” is levels defined in Regulation 2017/644.
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SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2018152 Sida : 1 av 18

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

Järnvägsgatan 3Adress Axel BlomgrenProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-11-13  08:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-11-17Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-11-30  16:54: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 12: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 12Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2011GV

0-0,25

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-001

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0086.8 STTOCB± 5.21

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.101.93 STTOCB± 0.12

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000887 PROJ-34A± 0.0003

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00240 PROJ-34A± 0.0007

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00166 PROJ-34A± 0.0005

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000968 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000561 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00871 PROJ-34A± 0.003

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



3 av 18:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2010GV

0,25-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-002

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.000024.83 LEMS-1± 0.483

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 0.000236.7 LEMS-1± 3.67

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000020.0836 LEMS-1± 

0.00956

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000083.99 LEMS-1± 0.399

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.000028.63 LEMS-1± 0.864

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000811.5 LEMS-1± 1.17

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.000028.30 LEMS-1± 0.832

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000110.2 LEMS-1± 1.02

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000519.8 LEMS-1± 1.98

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 0.000228.1 LEMS-1± 2.82

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



4 av 18:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2010GV

0,25-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-002

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.7 STMS-1± 5.32



5 av 18:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2010GV

0,75-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-003

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.000024.24 LEMS-1± 0.424

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 0.000228.7 LEMS-1± 2.87

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000020.0672 LEMS-1± 

0.00817

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000083.47 LEMS-1± 0.348

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.000028.08 LEMS-1± 0.809

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.000089.91 LEMS-1± 1.01

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1-Hg-low----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.000025.99 LEMS-1± 0.601

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 0.000019.54 LEMS-1± 0.954

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000518.8 LEMS-1± 1.88

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 0.000221.6 LEMS-1± 2.18

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



6 av 18:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2010GV

0,75-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-003

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.4 STMS-1-Hg-low± 5.25
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Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2010GV

1,4-1,8

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-004

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0084.3 STTOCB± 5.06

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.100.84 STTOCB± 0.05

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00164 PROJ-34A± 0.0005

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00130 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000816 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00229 PROJ-34A± 0.0007

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0143 PROJ-34A± 0.004

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0252 PROJ-34A± 0.008

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00219 PROJ-34A± 0.0006

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2014J

0-0,25

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-005

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.4 STTOCB± 5.48

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.101.10 STTOCB± 0.06

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00129 PROJ-34A± 0.0004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000513 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000621 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00107 PROJ-34A± 0.0003

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00122 PROJ-34A± 0.0004

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00155 PROJ-34A± 0.0005

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000643 PROJ-34A± 0.0002

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000659 PROJ-34A± 0.0002

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00629 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2014J

0,5-0,75

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-006

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.5 STTOCB± 5.43

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.101.36 STTOCB± 0.08

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000694 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000515 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000524 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00141 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000528 PROJ-34A± 0.0002

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0116 PROJ-34A± 0.003

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00137 PROJ-34A± 0.0004

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00313 PROJ-34A± 0.0009

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000640 PROJ-34A± 0.0002

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2014J

1-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-007

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.000022.35 LEMS-1± 0.235

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 0.000237.6 LEMS-1± 3.76

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000020.119 LEMS-1± 0.0128

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000084.98 LEMS-1± 0.499

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.000029.61 LEMS-1± 0.962

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.000088.37 LEMS-1± 0.859

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.04000.0402 LEMS-1-Hg-low± 

0.00905

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.000026.01 LEMS-1± 0.603

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000115.5 LEMS-1± 1.55

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000519.7 LEMS-1± 1.97

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 0.000248.1 LEMS-1± 4.82

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1028 STOJ-21A± 8

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2075 STOJ-21A± 23

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20304 STOJ-21A± 91

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30408 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20778 STOJ-21A± 233

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.016.5 STOJ-21A± 5.0

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.077.0 STOJ-21A± 23.1

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.3 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.3 STOJ-21A± 0.4

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.025 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.025 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.075 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.03 STOJ-21A± 0.31

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.33 STOJ-21A± 0.10

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.26 STOJ-21A± 0.38

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.102.25 STOJ-21A± 0.68

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.23 STOJ-21A± 0.07

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.45 STOJ-21A± 0.13

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.13 STOJ-21A± 0.04

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.55.7 STOJ-21A± 1.7

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.13 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.455.55 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.151.36 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.254.19 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.13 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0082.4 STMS-1-Hg-low± 4.94
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Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00642 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00103 PROJ-34A± 0.0003

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000917 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

SW2008GV

0-0,25

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-009

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.6 STTOCB± 5.50

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.102.81 STTOCB± 0.17
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.4 STTOCB± 5.48

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.100.74 STTOCB± 0.04
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.8 STTOCB± 5.51

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.100.76 STTOCB± 0.04

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000802 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00319 PROJ-34A± 0.0010

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00109 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.187 PROJ-34A± 0.056

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00162 PROJ-34A± 0.0005

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000724 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000791 PROJ-34A± 0.0002

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1091.9 PRTS105± 5.54

Provberedning
Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1-Hg-low----

Metaller och grundämnen
Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1-Hg-low----

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.000022.57 LEMS-1± 0.257

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 0.000259.7 LEMS-1± 5.97

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000020.0633 LEMS-1± 

0.00785

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000086.69 LEMS-1± 0.669

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000213.1 LEMS-1± 1.31

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000813.0 LEMS-1± 1.32

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000210.4 LEMS-1± 1.04

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000121.6 LEMS-1± 2.16

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.0000521.8 LEMS-1± 2.18

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 0.000245.2 LEMS-1± 4.53

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00101 PROJ-34A± 0.0003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00900 PROJ-34A± 0.003

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000586 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar



17 av 18:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

SW2009GV

0,5-0,75

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018152-012

2020-11-05Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar - Fortsatt

Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.8 STMS-1-Hg-low± 5.75

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

TOC beräknad utifrån glödgningsförlust baserad på “Van Bemmelen” faktorn. Glödgningsförlust beräknad 100- 

glödgningsrest (%). Glödgningsrest bestämd enl. SS 028113 Utg. 1.

TOC-ber

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Ordernummer :

:Kund

ST2018152

SWECO Environment AB

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2017626 Sida : 1 av 5

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

Järnvägsgatan 3Adress Axel BlomgrenProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-11-10  08:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-11-11Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-11-26  16:23: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 1: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 1Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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:Kund
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SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2008GV

0,25-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2017626-001

2020-11-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.735 LEMS-1± 0.0736

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0035.5 LEMS-1± 3.55

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.50 LEMS-1± 0.550

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.6 LEMS-1± 1.26

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30011.1 LEMS-1± 1.13

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.0 LEMS-1± 1.00

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.60 LEMS-1± 0.760

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.3 LEMS-1± 2.93

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0041.0 LEMS-1± 4.11

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20144 STOJ-21A± 43

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.04.2 STOJ-21A± 1.2

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.05.4 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.03.1 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.08.5 STOJ-21A± 2.6

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.0500.016 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.1000.016 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.00 STOJ-21A± 0.30

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.76 STOJ-21A± 0.23

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.103.02 STOJ-21A± 0.91

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.80 STOJ-21A± 0.54

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.108.80 STOJ-21A± 2.64

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.105.93 STOJ-21A± 1.78

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.084.18 STOJ-21A± 1.25

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.083.90 STOJ-21A± 1.17
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Ordernummer :

:Kund

ST2017626

SWECO Environment AB

SW2008GV

0,25-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2017626-001

2020-11-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.084.01 STOJ-21A± 1.20

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.63 STOJ-21A± 0.49

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.082.84 STOJ-21A± 0.85

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.59 STOJ-21A± 0.18

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.53 STOJ-21A± 0.46

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.37 STOJ-21A± 0.41

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.541.4 STOJ-21A± 12.4

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.2818.5 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.4522.8 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.151.00 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.2520.3 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.3320.0 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00113 PROJ-34A± 0.0003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00530 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000666 PROJ-34A± 0.0002

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund
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SWECO Environment AB

SW2008GV

0,25-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2017626-001

2020-11-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.2 STMS-1± 5.35

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Ordernummer :

:Kund

ST2017626

SWECO Environment AB

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2018117 Sida : 1 av 14

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

PG1283Adress Magnus MagnussonProvtagare: :

737 84 Fagersta Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-11-12  07:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-11-17Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-11-26  15:39: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 10: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 10Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige



2 av 14:Sida
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SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2006GV 0-0.25ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-001

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0084.3 STTOCB± 5.06

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.102.52 STTOCB± 0.15

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000988 PROJ-34A± 0.0003

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00142 PROJ-34A± 0.0004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000513 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000648 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000562 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000557 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



3 av 14:Sida

Ordernummer :
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ST2018117

SWECO Environment AB

SW2006GV 0.5-0.75ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-002

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.4 STTOCB± 5.30

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.101.40 STTOCB± 0.08



4 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018117

SWECO Environment AB

SW2007GV 0-0.25ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-003

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1091.3 PRTS105± 5.51

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



5 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018117

SWECO Environment AB

SW2013J 0-0.25ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-004

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.4 STTOCB± 5.66

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.100.64 STTOCB± 0.04

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000732 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00112 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00111 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00478 PROJ-34A± 0.001

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000685 PROJ-34A± 0.0002

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



6 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018117

SWECO Environment AB

SW2013J 0.25-0.5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-005

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.0 STTOCB± 5.64

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1094.0 PRTS105± 5.67

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.40 LEMS-1± 0.240

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.6 LEMS-1± 3.66

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.81 LEMS-1± 0.381

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.70 LEMS-1± 0.871

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3008.95 LEMS-1± 0.915

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.64 LEMS-1± 0.666

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.18 LEMS-1± 0.718

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.6 LEMS-1± 1.36

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0023.7 LEMS-1± 2.39

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018117

SWECO Environment AB

SW2013J 0.25-0.5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-005

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.100.68 STTOCB± 0.04

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00128 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00108 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00907 PROJ-34A± 0.003

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000935 PROJ-34A± 0.0003

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018117

SWECO Environment AB

SW2013J 1-1.5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-006

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1093.2 PRTS105± 5.62

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000595 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000652 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000585 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00212 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0350 PROJ-34A± 0.010

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000734 PROJ-34A± 0.0002

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018117

SWECO Environment AB

SW2015J 0-0.25ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-007

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.4 STTOCB± 5.42

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.101.28 STTOCB± 0.08

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00115 PROJ-34A± 0.0003

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00375 PROJ-34A± 0.001

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00178 PROJ-34A± 0.0005

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00100 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000804 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00104 PROJ-34A± 0.0003

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00272 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00138 PROJ-34A± 0.0004

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000750 PROJ-34A± 0.0002

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00595 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00847 PROJ-34A± 0.002

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00124 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.3 STTS105± 5.42

Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1091.1 PROJ-22± 5.50

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5008.60 LEMS-1± 0.860

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0089.8 LEMS-1± 8.98

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.865 LEMS-1± 0.0866

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.26 LEMS-1± 0.726

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.4 LEMS-1± 2.14

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300140 LEMS-1± 14.0

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20028.7 LEMS-1± 2.87

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00156 LEMS-1± 15.6

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.8 LEMS-1± 2.78

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00176 LEMS-1± 17.6

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2022 STOJ-21A± 7

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.5 STOJ-21A± 0.4

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.4 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.4 STOJ-21A± 0.4

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A± 0.04

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.33 STOJ-21A± 0.10

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.16 STOJ-21A± 0.05

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.82 STOJ-21A± 0.25

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.83 STOJ-21A± 0.25

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.57 STOJ-21A± 0.17

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.54 STOJ-21A± 0.16

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.74 STOJ-21A± 0.22

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21A± 0.06

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.57 STOJ-21A± 0.17
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A± 0.03

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.45 STOJ-21A± 0.13

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.35 STOJ-21A± 0.10

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.55.8 STOJ-21A± 1.7

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.283.08 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.452.71 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.12 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.252.14 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.333.53 * STOJ-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00107 PROJ-34A± 0.0003

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00455 PROJ-34A± 0.001

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00271 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000974 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000715 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00205 PROJ-34A± 0.0006

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00134 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00769 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00621 PROJ-34A± 0.002

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000587 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner)
2,3,7,8-tetraCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<0.88 PAOJ-22----

1,2,3,7,8-pentaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<1.5 PAOJ-22----

1,2,3,4,7,8-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.7 PAOJ-22----

1,2,3,6,7,8-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.7 PAOJ-22----

1,2,3,7,8,9-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<4.7 PAOJ-22----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<160 PAOJ-22----

OCDD S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<46 PAOJ-22----
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PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner) - Fortsatt

2,3,7,8-tetraCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<0.92 PAOJ-22----

1,2,3,7,8-pentaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<1.8 PAOJ-22----

2,3,4,7,8-pentaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<1.8 PAOJ-22----

1,2,3,4,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<2.7 PAOJ-22----

1,2,3,6,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<2.7 PAOJ-22----

1,2,3,7,8,9-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<2.7 PAOJ-22----

2,3,4,6,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<2.7 PAOJ-22----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<19 PAOJ-22----

1,2,3,4,7,8,9,-heptaCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<19 PAOJ-22----

OCDF S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -<35 PAOJ-22----

TEQ-Lowerbound S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -0 PAOJ-22----

TEQ-Upperbound S-DFHMS03Ang/kg torrvikt -3.9 PAOJ-22----
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Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1087.2 PRTS105± 5.26

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00103 PROJ-34A± 0.0003

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00429 PROJ-34A± 0.001

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00255 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00148 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00267 PROJ-34A± 0.0008

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000594 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00162 PROJ-34A± 0.0005

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00197 PROJ-34A± 0.0006

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00178 PROJ-34A± 0.0005

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

SW2015J 1.5-2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018117-010

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.8 STTOCB± 5.51

Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) TOC-ber% torrvikt 0.101.16 STTOCB± 0.07
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

TOC beräknad utifrån glödgningsförlust baserad på “Van Bemmelen” faktorn. Glödgningsförlust beräknad 100- 

glödgningsrest (%). Glödgningsrest bestämd enl. SS 028113 Utg. 1.

TOC-ber

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA 1613B och CSN EN 16190.

Mätning utförs med högupplösande GC-MS.

Sum WHO-PCDD/F-TEQ är resultat som summa toxiska ekvivalenter enligt WHO 2005.

S-DFHMS03A

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PA Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Pardubice, V Raji 906 Pardubice - Zelene Predmesti  Tjeckien 530 02 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



Attachment no. 1 to the Certificate of Analysis for work order ST2018117

Sample: SW2015J 0.25-0.5

ALS SAMPLE ID: ST2018117/ 008
Measurement results PCDD/Fs:

Sample: SW2015J 0.25-0.5

Final extract [µl]: 75

Sample weight [g]: 7.731 Injection volume [µl]: 4

Dry matter [%]: 91.1 Acquisition date [d.m.y]: 20.11.2020

2,3,7,8-PCDD/Fs Result Limit of Limit of ¹WHO-TEFs WHO-TEQ

Detection Quantification Upperbound

[ng/kg dw] [ng/kg dw] [ng/kg dw] [ng/kg dw]

2,3,7,8-TCDD < 0.44 0.44 0.88 1 0.44

1,2,3,7,8-PeCDD < 0.77 0.77 1.5 1 0.77

1,2,3,4,7,8-HxCDD < 2.4 2.4 4.7 0.1 0.24

1,2,3,6,7,8-HxCDD < 2.4 2.4 4.7 0.1 0.24

1,2,3,7,8,9-HxCDD < 2.4 2.4 4.7 0.1 0.24

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < 78 78 160 0.01 0.78

OCDD < 46 23 46 0.0003 0.014

2,3,7,8-TCDF < 0.46 0.46 0.92 0.1 0.046

1,2,3,7,8-PeCDF < 0.89 0.89 1.8 0.03 0.027

2,3,4,7,8-PeCDF < 0.89 0.89 1.8 0.3 0.27

1,2,3,4,7,8-HxCDF < 1.3 1.3 2.7 0.1 0.13

1,2,3,6,7,8-HxCDF < 1.3 1.3 2.7 0.1 0.13

1,2,3,7,8,9-HxCDF < 1.3 1.3 2.7 0.1 0.13

2,3,4,6,7,8-HxCDF < 1.3 1.3 2.7 0.1 0.13

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < 19 9.6 19 0.01 0.19

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 9.6 9.6 19 0.01 0.096

OCDF < 35 17 35 0.0003 0.01

WHO-TEQ from quantified 2,3,7,8-PCDD/Fs -”Lowerbound” 0

WHO-TEQ from 2,3,7,8-PCDD/Fs -„Mediumbound” 1.9

Maximum possible WHO-TEQ -”Upperbound” 3.9

PCDDs Result [ng/kg dw] PCDFs Result [ng/kg dw]

Tetra-CDDs < 9.7 Tetra-CDFs < 18

Penta-CDDs < 11 Penta-CDFs < 25

Hexa-CDDs < 24 Hexa-CDFs < 21

Hepta-CDDs < 160 Hepta-CDFs < 38

OCDD < 46 OCDF < 35

Total PCDDs < 250 Total PCDFs < 140
  ¹WHO 2005 TEF according to Van den Berg et al: Toxicological Sciences Advance Acces, 7 July 2006)

   The limit of quantification is defined as double of the detection limit.

   The limit of detection is defined as the amount of analyte producing a signal with S/N≥3.

   The value of detection limit is mentioned as the actual value at the acquisition date.

   Measurement uncertainty is expressed as a double (k=2) relative standard deviation (RSD%), and

corresponds to 95% confidence interval.

Estimation of uncertainty of each 2,3,7,8-PCDD/F congener is 30% and total WHO-TEQ is 20%.

These values were ensured by analyses of certified reference material under conditions of  internal 

reproducibility. 

 Results marked ”<” are bellow limit of detection or quantification. 

 ”Lowerbound” and ”Upperbound” are levels defined in Regulation 2017/644 and EN 1948-4.
 ”Mediumbound” is levels defined in Regulation 2017/644.
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2 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

Analysresultat

J05SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1070.4 PRTS105± 4.25

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00246 PROJ-34A± 0.0007

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00903 PROJ-34A± 0.003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00361 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00277 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00380 PROJ-34A± 0.001

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00216 PROJ-34A± 0.0006

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00259 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00750 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



3 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J06SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-002

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1075.8 PRTS105± 4.58

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00140 PROJ-34A± 0.0004

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00383 PROJ-34A± 0.001

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00593 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00201 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00317 PROJ-34A± 0.0010

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0109 PROJ-34A± 0.003

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00132 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0145 PROJ-34A± 0.004

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



4 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J07SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-003

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1068.3 PRTS105± 4.13

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00238 PROJ-34A± 0.0007

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00756 PROJ-34A± 0.002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00567 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00186 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00117 PROJ-34A± 0.0004

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00706 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000515 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00843 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



5 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J08SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-004

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1090.4 PRTS105± 5.45

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000577 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J09SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-005

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1060.7 PRTS105± 3.67

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00579 PROJ-34A± 0.002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0129 PROJ-34A± 0.004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00678 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00462 PROJ-34A± 0.001

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00261 PROJ-34A± 0.0008

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000854 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00772 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000802 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0394 PROJ-34A± 0.012

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J10SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-006

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1093.3 PRTS105± 5.63

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000770 PROJ-34A± 0.0002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00146 PROJ-34A± 0.0004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000587 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J11SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-007

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1081.5 PRTS105± 4.92

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000657 PROJ-34A± 0.0002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00123 PROJ-34A± 0.0004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000814 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J12SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-008

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1088.1 PRTS105± 5.32

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000538 PROJ-34A± 0.0002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J13SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-009

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1078.6 PRTS105± 4.74

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000520 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Beredningsmetoder Metod

S-LTSS*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2018905 Sida : 1 av 11

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-001: :

Järnvägsgatan 3Adress Axel BlomgrenProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-11-23  08:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-11-26Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-12-07  15:36: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 9: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 9Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C karl.josefsson@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

Analysresultat

J05SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1070.4 PRTS105± 4.25

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00246 PROJ-34A± 0.0007

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00903 PROJ-34A± 0.003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00361 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00277 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00380 PROJ-34A± 0.001

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00216 PROJ-34A± 0.0006

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00259 PROJ-34A± 0.0008

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00750 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J06SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-002

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1075.8 PRTS105± 4.58

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00140 PROJ-34A± 0.0004

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00383 PROJ-34A± 0.001

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00593 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00201 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00317 PROJ-34A± 0.0010

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0109 PROJ-34A± 0.003

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00132 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0145 PROJ-34A± 0.004

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J07SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-003

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1068.3 PRTS105± 4.13

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00238 PROJ-34A± 0.0007

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00756 PROJ-34A± 0.002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00567 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00186 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00117 PROJ-34A± 0.0004

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00706 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000515 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00843 PROJ-34A± 0.002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J08SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-004

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1090.4 PRTS105± 5.45

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000577 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J09SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-005

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1060.7 PRTS105± 3.67

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00579 PROJ-34A± 0.002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0129 PROJ-34A± 0.004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00678 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00462 PROJ-34A± 0.001

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00261 PROJ-34A± 0.0008

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000854 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00772 PROJ-34A± 0.002

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000802 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0394 PROJ-34A± 0.012

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J10SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-006

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1093.3 PRTS105± 5.63

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000770 PROJ-34A± 0.0002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00146 PROJ-34A± 0.0004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000587 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J11SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-007

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1081.5 PRTS105± 4.92

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000657 PROJ-34A± 0.0002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00123 PROJ-34A± 0.0004

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000814 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J12SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-008

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1088.1 PRTS105± 5.32

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000538 PROJ-34A± 0.0002

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

J13SPProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018905-009

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1078.6 PRTS105± 4.74

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000520 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018905

SWECO Environment AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Beredningsmetoder Metod

S-LTSS*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2019875 Sida : 1 av 9

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

Järnvägsgatan 3Adress A Blomgren / M MagnussonProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-12-02  14:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-12-07Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-12-16  10:34: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 7: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 7Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C karl.josefsson@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2019875

SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2008GV

1-1,5 m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019875-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1089.8 PRTS105± 5.42

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00104 PROJ-34A± 0.0003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000515 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000874 PROJ-34A± 0.0003

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000944 PROJ-34A± 0.0003

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00189 PROJ-34A± 0.0006

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00240 PROJ-34A± 0.0007

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



3 av 9:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019875

SWECO Environment AB

SW2009GV

1-1,5 m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019875-002

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1091.3 PRTS105± 5.50

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000578 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00209 PROJ-34A± 0.0006

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.103 PROJ-34A± 0.031

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00185 PROJ-34A± 0.0006

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00132 PROJ-34A± 0.0004

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00195 PROJ-34A± 0.0006

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2019875

SWECO Environment AB

SW2010GV

2,6-3 m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019875-003

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1093.4 PRTS105± 5.63

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00127 PROJ-34A± 0.0004

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00486 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0162 PROJ-34A± 0.005

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2019875

SWECO Environment AB

SW2010GV

3-4 m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019875-004

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1094.5 PRTS105± 5.70

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000862 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00488 PROJ-34A± 0.001

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00322 PROJ-34A± 0.0010

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00129 PROJ-34A± 0.0004

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2019875

SWECO Environment AB

SW2011GV

1-1,5 m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019875-005

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1096.5 PRTS105± 5.82

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000514 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000657 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0166 PROJ-34A± 0.005

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2019875

SWECO Environment AB

SW2015J

3-4 m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019875-006

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1095.1 PRTS105± 5.74

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00112 PROJ-34A± 0.0003

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000644 PROJ-34A± 0.0002

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000600 PROJ-34A± 0.0002

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000580 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----



8 av 9:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019875

SWECO Environment AB

SW2013J

2-3 m

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019875-007

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1091.0 PRTS105± 5.49

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000565 PROJ-34A± 0.0002

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00163 PROJ-34A± 0.0005

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.0221 PROJ-34A± 0.007

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000664 PROJ-34A± 0.0002

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2019875

SWECO Environment AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Beredningsmetoder Metod

S-LTSS*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2100129 Sida : 1 av 3

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

PG1283Adress Magnus MagnussonProvtagare: :

737 84 Fagersta Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-01-07  08:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2021-01-11Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-01-14  16:33: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 1: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 1Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C karl.josefsson@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2100129

SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2006GV 0.5-0.75ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2100129-002

2020-11-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1087.5 PRTS105± 5.28

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02
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Ordernummer :

:Kund

ST2100129

SWECO Environment AB

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163
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ANALYSPROTOKOLL GRUNDVATTEN OCH YTVATTEN 



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2018783 Sida : 1 av 11

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-001: :

Järnvägsgatan 3Adress Axel BlomgrenProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-11-23  00:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-11-23Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-12-07  13:18: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 6: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 6Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Orderkommentar
Prov(er) ST2018783/002, metod W-NH4-SPC filtrerades innan analys (filter 0.45 µm)

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C karl.josefsson@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige



2 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018783

SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2006GVProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2018783-001

2020-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.630 PROV-34A± 0.252

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0102.62 PROV-34A± 1.05

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.899 PROV-34A± 0.270

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.430 PROV-34A± 0.129

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.387 PROV-34A± 0.116

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.067 PROV-34A± 0.020

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.024 PROV-34A± 0.010

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.043 PROV-34A± 0.013

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.343 PROV-34A± 0.103

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00502.64 PROV-34A± 0.794

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.149 PROV-34A± 0.060

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0508.23 PROV-34A± 2.47

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.034 PROV-34A± 0.010

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.017 PROV-34A± 0.005

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.030 PROV-34A± 0.012

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Oorganiska parametrar
COD-Mn W-CODMN-SPCmg/L 0.5011.2 PRGV-3± 3.36

NH4, ammonium W-NH4-SPCmg/L 0.050<0.050 PRGV-3----

ammoniak och ammonium som N W-NH4-SPCmg/L 0.040<0.040 PRGV-3----

PO4, fosfat W-PO4O-SPCmg/L 0.040<0.040 PRGV-3----

PO4-P, fosfat som P W-PO4O-SPCmg/L 0.010<0.010 PRGV-3----

NO3, nitrat W-ANI-SCRmg/L 0.50<0.50 PRGV-3----

NO3-N, nitrat som N W-ANI-SCRmg/L 0.10<0.10 PRGV-3----

fluorid W-ANI-SCRmg/L 0.50<0.50 PRGV-3----

klorid W-ANI-SCRmg/L 0.505.76 PRGV-3± 0.86

SO4, sulfat W-ANI-SCRmg/L 0.5015.9 PRGV-3± 2.38

Metaller och grundämnen
Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.160.9 LEGV-3± 6.1
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Ordernummer :

:Kund

ST2018783

SWECO Environment AB

SW2006GVProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2018783-001

2020-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.031200 LEGV-3± 120

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.14.52 LEGV-3± 0.45

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.42.59 LEGV-3± 0.26

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00041.28 LEGV-3± 0.13

Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.2683 LEGV-3± 68

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.14.40 LEGV-3± 0.44

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.094.75 LEGV-3± 0.48

hårdhet W-HARDNESS°dH 0.109.63 * LEGV-3----

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.012 STOV-21A± 0.004

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.012 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.012 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----

Oorganiska parametrar
alkalinitet Alkalinitetmg HCO3-/L 1.0265 STGV-3± 26.5
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Ordernummer :

:Kund

ST2018783

SWECO Environment AB

SW2006GVProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2018783-001

2020-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Oorganiska parametrar - Fortsatt

nitrit Nitrit-Nmg/L 0.010<0.010 STGV-3----

nitrit som N Nitrit-Nmg/L 0.002<0.002 STGV-3----

Fysikaliska parametrar
Mättemperatur pH pH°C 15.025.0 * STGV-3----

turbiditet TurbiditetFNU 0.20997 STGV-3± 199

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.045.5 STGV-3± 4.6

pH pH- 3.07.2 STGV-3± 0.2
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Ordernummer :

:Kund

ST2018783

SWECO Environment AB

SWG1704ProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2018783-002

2020-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.219 PROV-34A± 0.088

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.833 PROV-34A± 0.333

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.549 PROV-34A± 0.165

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.220 PROV-34A± 0.066

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.198 PROV-34A± 0.0593

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.014 PROV-34A± 0.004

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.060 PROV-34A± 0.018

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.893 PROV-34A± 0.268

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00503.22 PROV-34A± 0.968

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.703 PROV-34A± 0.281

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0506.91 PROV-34A± 2.07

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.058 PROV-34A± 0.018

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.048 PROV-34A± 0.014

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.015 PROV-34A± 0.006

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Oorganiska parametrar
COD-Mn W-CODMN-SPCmg/L 0.5033.8 PRGV-3± 10.1

NH4, ammonium W-NH4-SPCmg/L 0.05012.5 PRGV-3± 1.88

ammoniak och ammonium som N W-NH4-SPCmg/L 0.0409.74 PRGV-3± 1.46

PO4, fosfat W-PO4O-SPCmg/L 0.040<0.040 PRGV-3----

PO4-P, fosfat som P W-PO4O-SPCmg/L 0.010<0.010 PRGV-3----

NO3, nitrat W-ANI-SCRmg/L 0.50<0.50 PRGV-3----

NO3-N, nitrat som N W-ANI-SCRmg/L 0.10<0.10 PRGV-3----

fluorid W-ANI-SCRmg/L 0.50<0.50 PRGV-3----

klorid W-ANI-SCRmg/L 0.506.14 PRGV-3± 0.92

SO4, sulfat W-ANI-SCRmg/L 0.5016.2 PRGV-3± 2.42

Metaller och grundämnen
Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1112 LEGV-3± 11

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.038510 LEGV-3± 851

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.111.8 LEGV-3± 1.2

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.44.84 LEGV-3± 0.48

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.0004113 LEGV-3± 11
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Metaller och grundämnen - Fortsatt

Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.2165 LEGV-3± 17

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.11.10 LEGV-3± 0.11

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0912.8 LEGV-3± 1.3

hårdhet W-HARDNESS°dH 0.1018.6 * LEGV-3----

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<11 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<11 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<11 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<22 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<22 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.1 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.1 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.1 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.1 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.1 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.011 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.176 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.038 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.045<0.050 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.016 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.028 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.044 * STOV-21A----

Oorganiska parametrar
alkalinitet Alkalinitetmg HCO3-/L 1.0512 STGV-3± 51.2

nitrit Nitrit-Nmg/L 0.010<0.010 STGV-3----

nitrit som N Nitrit-Nmg/L 0.002<0.002 STGV-3----

Fysikaliska parametrar
Mättemperatur pH pH°C 15.025.2 * STGV-3----

turbiditet TurbiditetFNU 0.2>1000 STGV-3----
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Fysikaliska parametrar - Fortsatt

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.092.7 STGV-3± 9.3

pH pH- 3.06.8 STGV-3± 0.2

SW2008GVProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2018783-003

2020-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0101.19 PROV-34A± 0.475

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0105.31 PROV-34A± 2.12

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0101.91 PROV-34A± 0.572

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0101.51 PROV-34A± 0.454

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.696 PROV-34A± 0.209

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.156 PROV-34A± 0.047

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.115 PROV-34A± 0.046

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.076 PROV-34A± 0.023

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.492 PROV-34A± 0.148

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00501.43 PROV-34A± 0.430

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.257 PROV-34A± 0.103

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.05013.1 PROV-34A± 3.94

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.050 PROV-34A± 0.015

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.016 PROV-34A± 0.005

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.041 PROV-34A± 0.016

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.075 PROV-34A± 0.030

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.368 PROV-34A± 0.147

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.234 PROV-34A± 0.070

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.066 PROV-34A± 0.020

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.111 PROV-34A± 0.0332

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.032 PROV-34A± 0.010

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.382 PROV-34A± 0.115

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00501.38 PROV-34A± 0.413

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.019 PROV-34A± 0.007

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0502.67 PROV-34A± 0.800

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.028 PROV-34A± 0.008

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.020 PROV-34A± 0.006

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Dµg/L 2.05.07 LEV-3a± 5.46

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LEV-3a----

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.2039.8 LEV-3a± 4.0

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.274.3 LEV-3a± 7.4

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.0593 LEV-3a± 0.0331

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0501.46 LEV-3a± 0.18

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LEV-3a----

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.02.02 LEV-3a± 0.27

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.004000.00676 LEV-3a± 

0.00068

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3aµg/L 0.02<0.02 LEV-3a----

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.53.25 LEV-3a± 0.33

Mg, magnesium W-AES-1Bmg/L 0.095.70 LEV-3a± 0.57

Mn, mangan W-SFMS-5Dµg/L 0.201020 LEV-3a± 102

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.501.76 LEV-3a± 0.40

Na, natrium W-AES-1Bmg/L 0.25.43 LEV-3a± 0.54

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.501.80 LEV-3a± 0.35

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LEV-3a----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.267 LEV-3a± 0.043

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.0<2 LEV-3a----

SWG1704ProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2018783-006

2020-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Dµg/L 2.087.5 LEV-3a± 10.3

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.5021.9 LEV-3a± 2.2

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.20110 LEV-3a± 11

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.2129 LEV-3a± 13

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LEV-3a----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.819 LEV-3a± 0.128

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.502.30 LEV-3a± 0.28

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.0<1 LEV-3a----

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.00400117 LEV-3a± 12

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3aµg/L 0.02<0.02 LEV-3a----

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.55.74 LEV-3a± 0.58

Mg, magnesium W-AES-1Bmg/L 0.0914.4 LEV-3a± 1.4

Mn, mangan W-SFMS-5Dµg/L 0.208170 LEV-3a± 817

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.502.62 LEV-3a± 0.45

Na, natrium W-AES-1Bmg/L 0.213.4 LEV-3a± 1.3

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.500.670 LEV-3a± 0.309

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LEV-3a----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0509.26 LEV-3a± 0.93

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.0<2 LEV-3a----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av metaller i sötvatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

W-AES-1A

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Analys 

utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej prov som 

varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

W-AES-1B

Analys av kvicksilver (Hg) i förorenat vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. Analys utan föregående uppslutning. 

Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AFS-17V3a

Beräknad från magnesium och kalciumW-HARDNESS*

Analys av metaller i sötvatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

W-SFMS-5A

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. 

Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej 

prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

W-SFMS-5D

Bestämning av bromid, fluorid, klorid, nitrit, nitrat samt sulfat med jonkromatografi enligt metod baserad på CSN EN ISO 

10304-1 och CSN EN 16192.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-ANI-SCR

Bestämning av kemisk syreförebrukning, CODMn enligt metod baserad på CSN EN ISO 8467

Dekantering av grumliga prover ingår i metoden.

W-CODMN-SPC

Spektrofotometrisk bestämning av ammonium, NH4, med låg LOQ enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 

13395, CSN EN 16192.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-NH4-SPC

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

Spektrofotometrisk bestämning av fosfatfosfor enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 och SM 4500-P.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

W-PO4O-SPC

SS-EN ISO 9963-2, utg. 1

Provet titreras med saltsyra under avdrivande av koldioxid till slutpunkten pH 5.4.

Alkalinitet

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt intern instruktion TKI42a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 

Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

HS-OV-21

SS-EN 27888, utg. 1. korrigerat till 25°CKonduktivitet

Bestämning av nitrit/nitritkväve enligt SS-EN ISO 15923-1:2013, utg. 1 (diskret analys).

Grumliga prover dekanteras alternativt filtreras.

Nitrit-N

SS-EN ISO 10523:2012, utg. 1.pH

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OV-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OV-21

SS EN ISO 7027-1:2016 utg. 1.Turbiditet
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Ordernummer :

:Kund

ST2018783

SWECO Environment AB

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2100091 Sida : 1 av 4

SWECO Environment AB SMEDSBY BÖP Steg 2ProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

Järnvägsgatan 3Adress Axel BlomgrenProvtagare: :

551 15 Jönköping Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-01-07  00:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2021-01-12Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-01-13  14:22: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 2: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 2Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
Prov ST2100091/002, method W-PFCLMS02 dekanterades före analys.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C karl.josefsson@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2100091

SWECO Environment AB

Analysresultat

SW2007GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2100091-001

2021-01-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----



3 av 4:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2100091

SWECO Environment AB

SW2010GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2100091-002

2021-01-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0101.55 PROV-34A± 0.622

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0106.94 PROV-34A± 2.77

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0102.86 PROV-34A± 0.857

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.442 PROV-34A± 0.132

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.116 PROV-34A± 0.0348

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.182 PROV-34A± 0.055

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.492 PROV-34A± 0.148

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0784 PROV-34A± 0.0235

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.701 PROV-34A± 0.280

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.05013.4 PROV-34A± 4.01

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.098 PROV-34A± 0.030

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.013 PROV-34A± 0.005

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02
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Ordernummer :

:Kund

ST2100091

SWECO Environment AB

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2016939 Sida : 1 av 13

SWECO Environment AB PFAS-utredning Bråstorp/SmedsbyProjektKund : :

Martin Fransson BeställningsnummerKontaktperson 13011648-002: :

PG1283Adress Hilda BjörnProvtagare: :

737 84 Fagersta Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-10-30  08:00:

E-post martin.fransson@sweco.se 2020-11-04Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-11-13  19:16: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 8: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 8Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2016939

SWECO Environment AB

Analysresultat

SWG1703ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2016939-001

2020-10-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.400 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.300 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.200 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.020 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0069 PROV-34A± 0.0021

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.100 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0100 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.007 PROV-34A± 0.002

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2016939

SWECO Environment AB

SWG1704ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2016939-002

2020-10-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.376 PROV-34A± 0.151

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.786 PROV-34A± 0.314

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.541 PROV-34A± 0.162

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.286 PROV-34A± 0.086

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.254 PROV-34A± 0.0761

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.016 PROV-34A± 0.005

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.054 PROV-34A± 0.016

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.980 PROV-34A± 0.294

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00504.08 PROV-34A± 1.22

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0101.13 PROV-34A± 0.454

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0508.50 PROV-34A± 2.55

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.046 PROV-34A± 0.014

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.089 PROV-34A± 0.027

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.021 PROV-34A± 0.008

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2016939

SWECO Environment AB

SWG1705ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2016939-003

2020-10-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.860 PROV-34A± 0.344

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0104.91 PROV-34A± 1.96

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0102.89 PROV-34A± 0.868

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.898 PROV-34A± 0.269

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.352 PROV-34A± 0.106

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.054 PROV-34A± 0.016

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.015 PROV-34A± 0.006

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.130 PROV-34A± 0.039

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.490 PROV-34A± 0.147

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.338 PROV-34A± 0.101

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0101.11 PROV-34A± 0.446

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.05012.0 PROV-34A± 3.61

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.067 PROV-34A± 0.020

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.013 PROV-34A± 0.004

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.012 PROV-34A± 0.005

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.066 PROV-34A± 0.026

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Ordernummer :

:Kund
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SWECO Environment AB

SWG1706ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2016939-004

2020-10-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.177 PROV-34A± 0.071

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.684 PROV-34A± 0.274

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.408 PROV-34A± 0.122

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.137 PROV-34A± 0.041

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0101 PROV-34A± 0.0030

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.031 PROV-34A± 0.009

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.087 PROV-34A± 0.026

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.083 PROV-34A± 0.033

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0501.62 PROV-34A± 0.485

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.018 PROV-34A± 0.006

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Ordernummer :
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SWECO Environment AB

SW2002GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2016939-005

2020-10-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.489 PROV-34A± 0.196

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0102.11 PROV-34A± 0.844

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0101.02 PROV-34A± 0.307

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.322 PROV-34A± 0.097

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.162 PROV-34A± 0.0485

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.013 PROV-34A± 0.004

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.076 PROV-34A± 0.023

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.430 PROV-34A± 0.129

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.147 PROV-34A± 0.0442

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.458 PROV-34A± 0.183

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0505.23 PROV-34A± 1.57

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.042 PROV-34A± 0.013

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.012 PROV-34A± 0.003

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Dµg/L 2.078.5 LEV-3a± 9.6

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.501.49 LEV-3a± 0.19

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.2092.8 LEV-3a± 9.3

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.274.5 LEV-3a± 7.5

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LEV-3a----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0501.90 LEV-3a± 0.21

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.500.527 LEV-3a± 0.163

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.0<1 LEV-3a----

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.004007.21 LEV-3a± 0.72

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3aµg/L 0.02<0.02 LEV-3a----

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.52.18 LEV-3a± 0.22

Mg, magnesium W-AES-1Bmg/L 0.097.99 LEV-3a± 0.80

Mn, mangan W-SFMS-5Dµg/L 0.201440 LEV-3a± 144

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.503.26 LEV-3a± 0.49

Na, natrium W-AES-1Bmg/L 0.217.9 LEV-3a± 1.8

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.502.37 LEV-3a± 0.38
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Ordernummer :
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SWECO Environment AB

SW2002GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2016939-005

2020-10-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LEV-3a----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0501.25 LEV-3a± 0.13

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.03.14 LEV-3a± 0.93

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.045<0.045 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.015 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.268 PROV-34A± 0.107

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0101.16 PROV-34A± 0.463

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.654 PROV-34A± 0.196

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.205 PROV-34A± 0.061

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0546 PROV-34A± 0.0164

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.054 PROV-34A± 0.016

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.435 PROV-34A± 0.130

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0788 PROV-34A± 0.0236

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.035 PROV-34A± 0.014

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0502.94 PROV-34A± 0.883

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.0100.031 PROV-34A± 0.009

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.015 PROV-34A± 0.004

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Provberedning
Dummy parameter PP-Dekantering 

STHLM

Ja/Nej 0ja * STPP-DEKANT----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Dµg/L 2.049.9 LEV-3a± 7.4

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.500.716 LEV-3a± 0.135

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.2036.9 LEV-3a± 3.7

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.259.0 LEV-3a± 5.9

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.0921 LEV-3a± 0.0339

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.746 LEV-3a± 0.123

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LEV-3a----

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.03.84 LEV-3a± 0.43

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.004003.66 LEV-3a± 0.37

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3aµg/L 0.02<0.02 LEV-3a----

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.51.78 LEV-3a± 0.18

Mg, magnesium W-AES-1Bmg/L 0.095.94 LEV-3a± 0.59

Mn, mangan W-SFMS-5Dµg/L 0.20482 LEV-3a± 48

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.502.81 LEV-3a± 0.46
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Na, natrium W-AES-1Bmg/L 0.210.3 LEV-3a± 1.0

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.504.52 LEV-3a± 0.54

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.200.328 LEV-3a± 0.085

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.532 LEV-3a± 0.063

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.02.67 LEV-3a± 0.92

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.01.4 STOV-21A± 0.6

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.076 STOV-21A± 0.024

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.076 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.076 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.050 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.070 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.020 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.012 PROV-34A± 0.005

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.010 PROV-34A± 0.003

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.022 PROV-34A± 0.007

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Dµg/L 2.016.3 LEV-3a± 5.7

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.502.07 LEV-3a± 0.24

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.2095.9 LEV-3a± 9.6

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.2107 LEV-3a± 11

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LEV-3a----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.139 LEV-3a± 0.099

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.501.23 LEV-3a± 0.20

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.0<1 LEV-3a----

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.004001.80 LEV-3a± 0.18

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3aµg/L 0.02<0.02 LEV-3a----

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.52.83 LEV-3a± 0.28

Mg, magnesium W-AES-1Bmg/L 0.095.85 LEV-3a± 0.59

Mn, mangan W-SFMS-5Dµg/L 0.20619 LEV-3a± 62

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.505.42 LEV-3a± 0.65

Na, natrium W-AES-1Bmg/L 0.214.8 LEV-3a± 1.5

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.501.04 LEV-3a± 0.32



12 av 13:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2016939

SWECO Environment AB

SW2005GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2016939-008

2020-10-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LEV-3a----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0501.44 LEV-3a± 0.15

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.0<2 LEV-3a----

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<13 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<13 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<13 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<24 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<26 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.3 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.3 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.3 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.3 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.3 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.013 STOV-21A± 0.004

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.013 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.208 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.046 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.013 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.013 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.032 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.052 * STOV-21A----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Analys 

utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej prov som 

varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

W-AES-1B

Analys av kvicksilver (Hg) i förorenat vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. Analys utan föregående uppslutning. 

Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AFS-17V3a

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. 

Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej 

prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

W-SFMS-5D

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt intern instruktion TKI42a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 

Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

HS-OV-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OV-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OV-21

Beredningsmetoder Metod

DekanteringPP-Dekantering STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C karl.josefsson@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Analysresultat

YT01ProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2018781-001

2020-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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YT02ProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2018781-002

2020-11-19Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

MeFOSAA 

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02
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Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163


